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pl ... Ttumaczenie instrukcji montazu i eksploatacji napedu elektrycznego EWA ....... strona 5

Ulteriori lingue disponibili in formato PDF nel sito Internet:
Yderligere sprog findes som PDF-version til at downloade:
Ytterligare sprak kan laddas ner som pdf-fil:
www.lockdrives.com

© Zastrzegamy wszelkie prawa dla firmy Lock Antriebstechnik, takze w wypadku zgtoszen do ochrony
prawnej, jak rowniez moznosc¢ rozporzgdzania, np. odnosnie do praw powielania lub dalszego
przekazywania.
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1 Deklaracja wigczenia
zgodnie z Dyrektywa
maszynowg 2006/42/WE,
zatacznik Il, nr 1B

Lock Antriebstechnik GmbH
Freimut-Lock-Strasse 2
D-88521 Ertingen - Germany

Niniejszym o$wiadczamy, ze zgodnie z art. 2g
niniejsza niedokonczona maszyna przewidziana
jest do wigczenia lub potgczenia zinng maszyng lub
wyposazeniem:

Napedy elektryczne EWA 10/ EWA 12/
EWA 14 /|EWA 16

Przygotowana zostata specjalna dokumentacja
techniczna zgodnie z zatgcznikiem VII B. Na
zgdanie wiasciwych urzedéw narodowych
dokumentacja zostanie przestana pocztg.

Niniejsza niedokonczona maszyna odpowiada
podstawowym wymaganiom nastepujacych
dyrektyw WE:

Dyrektywa maszynowa 2006/42/EG

Dyrektywa EMC (kompatybilnosé
elektromagnetyczna) 2004/108/WE
Zastosowano nastepujgce normy zharmonizowane
(lub czesci tych norm):

DIN EN ISO 12100:2010

Bezpieczenstwo maszyn — Ogodlne zasady
projektowania — Ocena i zmniejszenie ryzyka

DIN EN 60204-1:06/2007

Bezpieczenstwo maszyn: Elektryczne wyposazenie
maszyn

DIN EN 60034-5:09/2007

Obracajace maszyny elektryczne (tylko silniki
elektryczne)

Niniejsza nieukoriczona maszyna moze by¢
eksploatowana wytgcznie wtedy, jezeli stwierdzono,
ze maszyna, w ktérg ma by¢ ona wigczona,
odpowiada wymaganiom dyrektywy maszynowe;.
Odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacii
technicznej:

M. Bausch (adres ponizej)

Frank Lock
Dyrektor zarzadzajgcy

Ertingen, 25.06.2015

90000.0002.5950/2019.02
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2 Objasnienia symboli i
wskazowek
bezpieczenstwa

2.1 Objasnienia symboli

Wskazéwki ostrzegawcze

Wskazdéwki ostrzegawcze oznaczone sg w
tekscie trojkatem ostrzegawczym i pojawiaja
sie w ramce.

Stowa sygnalizacyjne na poczatku wskazdéwki
ostrzegawczej informujg o rodzaju i powadze
skutkdw niestosowania srodkow pozwalajgcych na
uniknigcie zagrozenia.

— WSKAZOWKA oznacza, ze moga powstac
szkody rzeczowe.

— OSTROZNIE oznacza, ze moze doj$é do
powstania lekkich lub $redniociezkich szkéd
osobowych.

— OSTRZEZENIE oznacza, ze moze doj$é do
powstania ciezkich szk6d osobowych.

— ZAGROZENIE oznacza, ze moze doj$é¢ do
szkdd osobowych zagrazajgcych zyciu.

Wazne informacje

Pozostate symbole

E Wazne informacje niezwigzane z
zagrozeniami dla os6b lub rzeczy
oznaczane bedg nastepujgcym symbolem.
Te informacje beda pojawi¢ sie réwniez w
ramce.

Symbol Znaczenie

> Czynnosé

T Predkosé obrotowa w Nm dla
40 °C temperatury otoczenia i
1000 m n.p.m

n Znamionowa predkosc¢
obrotowa w 1/min lub min"!
(rpm)

P Pobdr mocy silnika w kW

| Natezenie prgdu w A

U Napiecie znamionowe w V

~ Rodzaj pradu elektrycznego:
- ,,3~“ napiecie zmienne 3-fazy
- ,1~“ Napigcie zmienne 1-faza
— ,="Napiecie state

AL Catkowita dlugos¢ napedu w
mm

MD Srednica silnika w mm

WL Dtugo$¢ watu odbioru mocy w
mm

We Rodzaj korcéwki watu

m Waga w kg
Kierunek obrotéw watu odbioru

I4—A] | mocy
Czesci znajdujace sie pod

6 napigciem elektrycznym

Dane techniczne znajdujg sig na tabliczce
znamionowej i w aktualnym katalogu produktow.

90000.0002.5950/2019.02
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2.2 Wskazowki bezpieczenstwa
Ogélne wskazowki bezpieczenstwa

Przed montazem napedu nalezy starannie i w
catosci przeczytac instrukcje montazu i
eksploataciji.

Nalezy bezwzglednie zachowac kolejnos¢
czynnosci podanych w instrukcji montazu i
eksploataciji. Nalezy stosowac sie do wszystkich
wskazowek zawartych w instrukcji montazu i
eksploatacji, w szczegdlnosci wskazowek
zwigzanych z bezpieczenstwem, eksploatacja,
konserwacja i utrzymaniem ruchu. Instrukcje
montazu i eksploatacji przechowywac w ciagu
catego okresu eksploatacji napedu lub przekazac ja
uzytkownikowi/klientowi koncowemu.

Zagrozenie dla zycia w wypadku niestosowania
sie do nastepujgcych wskazéwek
bezpieczenstwal!

» Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac przy
napedzie odtgczy¢ naped od zasilania
elektrycznego.

» Zapewnic, aby wszystkie komponenty
mechaniczne i elektryczne w bezposredniej
strefie konserwacji nie byty pod napieciem lub
naprezeniem (np. kondensatory bez tadunku
resztkowego, zadnych wiszacych tadunkéw i
zadnych naprezonych sprezyn).

» Przed podtaczeniem do zasilania
elektrycznego opusci¢ i posprzatac strefe
zagrozenia.

» W wypadku nieprawidtowego montazu,
uruchomienia, konserwacji itd. nie mozna
wykluczy¢ zagrozen dla zdrowia os6b w wyniku
duzego momentu obrotowego napedu.

» Zabrania sig przebywania oséb w obszarze
wiszacych cigzarow.

» Jezeli naped jest obcigzony, zabrania sie
luzowania $rub, potaczen lub innych czesci
maszyny. Wyjatek: Nie wolno odkrecac sruby
odpowietrzajgcej, patrz podrozdziat 5.3,
strona 15.

» Stosowac sie do krajowych przepiséw, norm,
dyrektyw, jak réwniez przepisow
bezpieczenstwa i zapobiegania wypadkom.

WSKAZOWKA:

Przecigzenie napedu.

Szkody rzeczowe w wyniku za duzego momentu
obrotowego.

» Nie przekracza¢ mocy przytaczeniowych
napedu, w przeciwnym razie napgd moze ulec
przecigzeniu lub zniszczeniu w wyniku za
duzego momentu obrotowego.

Mimo starannego planowania i stosowania si¢ do
wszystkich przepiséw nie mozna wykluczy¢
wszystkich zagrozen i ryzyka resztkowego.

Ostrzezenie przed ryzykami i ryzykami
resztkowymi

A ZAGROZENIE:

Zagrozenie dla zycia w wypadku niestosowania
sie do nastepujacych wskazéwek
bezpieczenstwal!

» Zasilanie energig elekiryczna nalezy wytaczyé
przed wykonaniem jakichkolwiek prac przy
napedzie czy maszynie i zabezpieczyc je przed
ponownym zatgczeniem np. zamkiem. Dotyczy
to pomocniczych obwodoéw pradu, takich jak
np. wytaczniki krancowe czy ogrzewanie
postojowe. Nie wystarcza, jezeli sterowanie
ustawiono na ,zatrzymanie“. W wyniku
nadrzednych funkcji, takich jak np. komunikaty
0 wietrze lub deszczu naped moze uruchomic
sie nawet wtedy, jezeli sterowanie ustawiono
na ,zatrzymanie®.

» Istnieje niebezpieczenstwo uchwycenia,
nawiniecia lub zmiazdzenia przez czesci
domontowywane lub napedzane. Stosowac
sie do odstepdw bezpieczenstwa zgodnie z
EN 349i1S0O 13857 i przewidzie¢ odpowiednie
Srodki zabezpieczajace, np. urzgdzenia
ochronne lub czuwakowe.

» Dzieki odpowiedniej konstrukcji napedy
posiadajg samohamowanie. Mimo to nie
mozna catkowicie wykluczy¢ awarii
samohamowania (samohamowanie = wat
odbioru mocy pozostaje w swoim potozeniu po
wytaczeniu silnika takze pod obcigzeniem).

90000.0002.5950/2019.02
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— Jezeli zastosowano sie do wszystkich 3 Nazwa produktu
technicznych wytycznych, to okres uzytkowania
napgdu odpowiada danym dla grupy zespotow
napedowych 1Cm, zgodnie z DIN 15020. 3.1 Producent
— Czesci domontowywane lub napedzane mogg Lock Antriebstechnik GmbH
wykazywaé krétszy okres eksploatacii. Freimut-Lock-Strasse 2
. D-88521 Ertingen - Germany
2.3 Wykwalifikowany personel
Wszystkie nizej opisane prace moze wykonywac 3.2 Nazwa
tylko wykwalifikowany personel.
Personel wykwalifikowany to osoby: Naped elektryczny
— ktdre w zwigzku ze swoim wyksztatceniem, Numer artykutu | 12210 | 12212 | 12214 | 12216
doswiadczeniem, wyszkoleniem (np.
instalatorzy certyfikowani przez firme Lock), jak Typy 1EQ)NA 1E;NA 1EXVA ngA
réwniez znajomoscig obowigzujacych norm,

wytycznych, przepiséw zapobiegania
wypadkom i warunkéw w zakfadzie zostaty
upowaznione przez osoby odpowiedzialne za
bezpieczenstwo urzgdzenia do wykonywania
koniecznych czynnosci i moga rozpoznac i
zapobiec mozliwym zagrozeniom

— ktére posiadajg odpowiednie wyksztatcenie,
zostaty przeszkolone i sg uprawnione do
wigczania i wytgczania obwoddw elektrycznychi
urzadzen, do ich uziemiania zgodnie z zasadami
bezpieczenstwa i do ich oznaczania zgodnie z
celem wymaganym przy pracy.

— ktdre posiadajg podstawowg wiedze na temat
uktaddw elektrycznych i mechanicznych, jak
réwniez znajomos¢ odpowiednich terminow
fachowych.

— ktdére w dostateczny sposéb zapoznaty sie i
zrozumiaty wszystkie ostrzezenia i wskazowki
bezpieczenstwa zgodnie z niniejszg
dokumentacjg i dokumentacjg poszczegdinych
komponentow.

— ktdre posiadajg odpowiednie wyposazenie w
sprzet ochronny i przeszty przeszkolenie w
zakresie pierwszej pomocy.

Osoby, ktére montuja, demontujg i obstuguja
produkty firmy Lock nie moga znajdowac¢ sie pod
wptywem alkoholu, narkotykéw lub lekarstw, kitdre
wptywajg negatywnie na zdolnos¢ reagowania.

3.3 Zakres dostawy - naped
elektryczny EWA 10-16

Do zakresu dostawy naleza:
— Naped elektryczny EWA

— Dokumentacja techniczna
— Ewent. osprzet

Zakres dostawy w wypadku dostawy
komponentéw czesci moze by¢ inny.
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pl

Ttumaczenie instrukcji montazu i eksploataciji

3.4

Naped elektryczny - zestawienie

10

0 N O R WON =

O G Gy
g h WON-=- 00

Uszczelka gumowa (nosnik czesci)

Noézka obudowy (4x)

Tabliczka znamionowa napedu elektrycznego
Wytacznik krancowy

Sprzegto tancuchowe (2x)*

Koncowka watu napedowego (2x)
Sygnalizator pofozenia*

Skrzynka zaciskowa

Silnik elektryczny

Koncowka watu silnika

Tabliczka znamionowa silnika elektrycznego
Sruba odpowietrzajaca

Karta odpowietrzania przektadni

Pokrywa wytacznika kraricowego

Naklejka ,,Czesci pod napigciem elektrycznym®

16 Szesciokatny adapter do recznej obstugi
17 Wewnetrzny klucz szesciokatny

* czg$ciowy zakres dostawy

Opis podzespotéw znajduje sie w rozdziatach
opisujgcych podzespoty.

10
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3.5 Tabliczka znamionowa

Naped elektryczny (przyktad)

1 2 3
P
EWA 12,1205 |12212.1205.0605
@ Elektroantrieb 120 Nm 4,3 rom———4
We06 400V 50Hz E20 A60——————5
2010.09 | KA1003/5000 - 1340252

Lock Anty/ebstegnnik GmipH = 8852|1 E
www.lpckdrives.{om

I
11 10 9 8 7 6

tingen = Germaqy

1 Wersja

2 Moment obrotowy T

3 Numer artykutu

4 Znamionowa predkosc¢ obrotowa n

5 AB60 do montazu na zewnatrz/obora,stajnia
6 Numer serii

7 Typ wytacznika kraricowego

8 Numer zlecenia od klienta

9 Napigcie znamionowe U

10 Rok/miesigc produkciji
11 Koncéwka watu We

Silnik elektryczny (przyktad)

IP55 EN 60034 S3-40%

9 8 7

1 Typ silnika
2 Wersja napedu elekirycznego

Liczba faz

Numer seryjny silnika

Numer artykutu producenta silnika
Dane techniczne silnika

Czas trwania wtgczenia silnika
Stopien ochrony IP (DIN EN 60529)
Klasa materiatu izolujgcego silnik
Znak CE silnika elektrycznego

o ©W o NOoO O &~

-

4 Zastosowanie zgodne z
przeznaczeniem

41 Przeznaczenie produktu

Doktadny opis produktu w dostarczonym wykonaniu
znajduje sig¢ w potwierdzeniu odbioru lub na
tabliczce znamionowe;j.

Specjalny naped wytacznie do urzadzen

wentylacyjnych i zaciemniajgcych w sektorze

komercyjnym, do

— wentylacji dachowej, liniowo potozonych
oszklen dachowych, np. w szklarniach, centrach
ogrodniczych, budynkach biurowych, halach,
oborach, do wentylacji w szklarniach foliowych

— wentylacji bocznej: liniowo potozonych oszklen,
np. w szklarniach, na fasadach, w halach, do
zwijanych zaluzji na oborach i szklarniach

— Urzadzen zaciemniajgcych: np. urzadzen
zaciemniajgcych na linach i zebatkach w
szklarniach, do systeméw lamelowych na
fasadach

Specjalny naped do pozycjonowania klap i zasuw w
sektorze komercyjnym po uzgodnieniu z
producentem.

Dostepne sa migdzy innymi nastepujace specjalne

wykonania (dostawa mozliwa nie dla kazdego typu)

— Wykonanie A60 do montazu na
zewnatrz/obora,stajnia

— Wykonanie z specjalnym silnikiem / z
przetwornicag czestotliwosci

90000.0002.5950/2019.02
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4.2 Warunki uzytkowania

Dla napedéw obowigzuja nastepujace warunki

uzytkowania:

— Moment obrotowy, uzupetniajace wymiary
montazowe i inne dane techniczne - patrz
tabliczka znamionowa i katalog produktow.

— Naped nie jest przystosowany do pracy ciagtej,
maksymalny czas trwania wtgczenia odnosi sig
do 60 minut: 1 cykl pracy S3/40 % i 5 cykli
S3/20 % (tzn. w ciggu 60 min mozliwy jest 1 cykl
z czasem pracy 4 min i 6 min postoju, jak réwniez
5 cykli, kazdy z 2 min czasu pracy i 8 min
postoju). Grupa urzadzen napedowych 1Cm,
zgodnie z DIN 15020

— W zwigzku z powstawaniem wysokich
temperatur i wbudowanym stykiem ochronnym
uzwojenia napedy z silnikami jednofazowymi
posiadajg ewentualnie krotsze czasy trwania
wiaczenia niz napedy z silnikami tréjfazowymi.

— Zakres temperatury otoczenia dla pracy z
napgdem standardowym; przy znamionowej
predkosci obrotowej 1-5 min™': -5 °C do
+60 °C; przy znamionowej predkosci obrotowej
6-9min’': +5 °C do +60 °C. Inne wersje - patrz
katalog. Wilgotnos¢ powietrza mozliwa do
maksymalnie 90%, krotkotrwale do 100 %.

— Dopuszczalne wahania napigcia w czasie
eksploatacji: + 5 %

— Dopuszczalne wahania czestotliwosci w czasie
eksploatacji: + 3 % /-5 %

— Potozenie montazowe napgdu dowolne.

— Maks. sita na wat odbioru mocy (odstep od
obudowy 50 mm): promieniowo 5000 N, osiowo
400 N.

— W czasie podnoszenia swobodnie wiszgcych
tadunkéw, np. podnoszone ogrzewanie lub
oswietlenie asymilacyjne nie wolno przestawia¢
instalacji, dopoki fadunek znajduje sie w strefie
przebywania oséb. Caty system musi by¢
zawsze zabezpieczony zabezpieczeniem przed
opadnieciem. Po zakonczeniu przestawiania
system nalezy zabezpieczy¢ w zgdanym
potozeniu przy pomocy odpowiednich srodkow
(np. zabezpieczenie taricuchem).

Nadaje si¢ do ,zimnego oddymiania“ w
zraszanych pomieszczeniach sprzedaznych np.
w Niemczech zgodnie z Rozporzgdzeniem
dotyczgcym placowek handlowych i w
zraszanych pomieszczeniach
wykorzystywanych w celach przemystowych np.
w Niemczech zgodnie z Wytyczng dot.
budynkéw przemystowych 03/2000.
Funkcjonowanie zapewnione dla temperatury
otoczenia wynoszacej 105 °C (temperatura
wyzwalania 72 °C) w czasie krétkiego czasu
pracy wynoszgcego maksymalnie 4 minuty z
maksymalnie 55 % podanego momentu
obrotowego T.

Okres eksploatacji napedu wydtuza sie

znacznie:

— jezeli stosowane sg cykle wtgczania
pozwalajace na regularne ochtadzanie sig
napedu

— jezeli obciazenie jest niskie

— jezeli czas trwania witgczenia jest krotki

jezeli wartos¢ obcigzenia napedow z

jednofazowymi silnikami w czasie eksploatac;ji

jest wyraznie mniejsza niz wartos¢ obcigzenia
znamionowedo, to napedy moga sig silnie
nagrzewac. Moze to powodowac krotsze czas
trwania wtgczenia.

W celu rozszerzenia zakresu zastosowania
oferujemy wykonania specjalne.

4.3 Ograniczenie uzytkowania

Nastepujgce ograniczenia obowigzujg dla
uzytkowania napedu:

Napedu nie wolno obcigzaé momentami
obrotowymi, ktére przekraczaja warto$¢
maksymalnego momentu T.

Napedu nie eksploatowac w zakresie
niedopuszczalnych wahan napiecia i
czestotliwosci.

Napedu nie stosowa¢ do uruchamiania czesci
znajdujgcych sie w bezposrednim zasiegu
przebywajacych w danym pomieszczeniu oséb.
Stosowac sie do odstepow bezpieczenstwa
zgodnie z 1ISO 13857.

Naped chronié przed bezposrednim dziataniem
wody z instalacji zraszajgcych.

12
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— Napedu nie stosowa¢ do uruchomiania
wyciagow dymowych i odprowadzajgcych ciepto
wedtug normy DIN 18232 lub DIN EN 12101.

— Napedu nie stosowac¢ do uruchomiania
automatycznie zamykanych i otwieranych drzwii
bram.

— Napedu nie stosowaé w obszarach zagrozonych
wybuchem, chyba ze naped jest do takich
obszaréw wyraznie przewidziany.

Zabrania si¢ wprowadzania w napgdzie zmian
konstrukcyjnych. W wypadku niestosowania si¢ do
podanych zakazéw producent nie ponosi zadne;j
odpowiedzialnosci.

4.4 Nieprawidtowe uzytkowanie

Woyraznie ostrzegamy przed nastepujgcym

nieprawidtowym uzytkowaniem:

— Napedu nie stosowac¢ do podnoszenia wolno
wiszacych ciezaréw w obszarze, w ktérym
przebywajg osoby.

— Napedu nie stosowac do transportu osob (np.
jako naped do windy, itp.).

5 Montaz

Montaz moze wykonywac wytacznie
wykwalifikowany personel.

Konieczne do tego beda nastepujace narzedzia i
$rodki pomocnicze:

— Szesciokatny adapter z zakresu dostawy

— Wewnetrzny klucz szesciokatny z zakresu
dostawy

— Klucz nasadowy lub widetkowy M6

— Klucz nasadowy lub widetkowy M10 dla
EWA10-14

— Klucz nasadowy lub widetkowy M12 dla EWA 16
— Wkretarka (nie wiertarka udarowal)

5.1 Transport

Naped i osprzet sg fabrycznie zapakowane
odpowiednio do ustalonego sposobu transportu.
Naped nalezy transportowac wytacznie w
oryginalnym opakowaniu.

W czasie recznego transportu nie przekracza¢ sity
podnoszenia i noszenia poszczegdlnych oséb.
Unika¢ uderzen i obijania. Zwréci¢ uwage na
uszkodzenia opakowania, napedu i osprzetu.

A ZAGROZENIE:

Zagrozenie dla zycia spadajgcymi przedmiotami!

Spadajgce przedmioty moga stanowi¢ zagrozenie

dla oséb.

» Strefe zagrozenia nalezy zabezpieczy¢
taSmami oddzielajgcymi.

» Zastosowac podest podnoszacy i zamocowac
naped na wale odbioru mocy przy pomocy
odpowiednich tasm do podnoszenia przy
dzwignicy.

5.2 Montaz napedu

WSKAZOWKA:

Szkody materialne w wyniku nieréwnomiernego
roztozenia momentu obrotowego!

W wyniku przekroczenia maksymalnego momentu
obrotowego moze dojs¢ do uszkodzenia
sprzegiet.

» Zapewnic¢, aby w wypadku momentu
obrotowego wynoszgcego = 600 Nm (w
szczegolnosci dla EWA 16) moment obrotowy
odbierany byt rbwnomiernie przez obie
koncowki watow.

» Umiesci¢ naped posrodku uktadu napedowego
w celu rownomiernego obcigzenia sprzegiet.
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5.2.1 Montaz nézek

» Wstepnie lekko przykreci¢ nozki napedu
4 $rubami (EWA 12, EWA 14, EWA 16) lub M 10
(EWA 10) i 4 nakretkami zabezpieczajgcymi do
wspornika. Minimalna wytrzymatos$¢ srub 8.8.

Szkody rzeczowe!

Wat odbioru mocy moze sig oberwac¢ w wyniku

réznic w prostoliniowosci w stosunku do rury

odbioru mocy.

» Wat odbioru mocy i rura odbioru mocy muszg
leze¢ na jednej linii.

» Prostoliniowo$¢ watu i rury odbioru mocy
uzyskuije sie, stosujgc pod nézki obudowy
podktadki wyréwnawcze.

» W wypadku btedow prostoliniowosci
niemozliwych do wyréwnania stosowac sprzegto
wyréwnawcze.

» Dokrecic 4 sruby napedu; moment obrotowy
50 Nm (M10) lub. 80 Nm (M12).

Jezeli montaz wykonywany jest przy pomocy $rub
drewnianych i kotkéw, to nalezy ustali¢ odpowiednio
wytrzymatos$é srub i moment obrotowy przy
dokrecaniu.

5.2.2

Dostarczone sruby (EWA 10, EWA 16) lub $ruby do
nézek (EWA 12, EWA 14) mozna stosowac, jezeli
odpowiadajg gtebokosci wkrecania podanej w
tabeli.

Montaz boczny

» Naped wstepnie lekko wkrecié¢ 4 srubami do

otworéw mocujacych wspornika, uwzgledniajgc
gtebokos¢ wkrecania. Minimalna wytrzymatosé
Srub 8.8.

&

Typ Wielkosé sruby | Giebokosé
wkrecania do
napedu min/mx

EWA 10

EWA 12

EWA 14 | M10 10/12 mm

EWA 16 |[M12 12/15 mm

WSKAZOWKA:

Szkody rzeczowe!

Wat odbioru mocy moze sig oberwaé¢ w wyniku

réznic w prostoliniowosci w stosunku do rury

odbioru mocy.

» Wat odbioru mocy i rura odbioru mocy muszg
leze¢ na jednej linii.

» W wypadku btedéw prostoliniowosci
niemozliwych do wyréwnania stosowac¢
sprzegto wyrdwnawcze.

» Dokrecic¢ 4 $ruby napedu; moment obrotowy
50 Nm (M10) lub. 80 Nm (M12).
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5.3 Montaz odpowietrznika
przektadni

Zastosowanie odpowietrznika przektadni pozwala
na unikniecie pod- i nadcisnienia w obudowie
przektadni.

» Dodatkowo stosowac sie do wskazdéwek
na karcie odpowietrzania przektadni w
skrzynce wytgcznika krancowego.

Sruba odpowietrzajgca znajduje sie pod pokrywa
wytgcznika kraricowego, patrz podrozdziat 5.5,
strona 16.

» Ustali¢ prawidtowe potozenie Sruby
odpowietrzajacej, w zaleznosci od potozenia
montazowego wedtug podanych nizej rysunkow.

EWA 12
EWA 14
EWA 16
S

g

/-

D0

@]

\ &
%

@10
:
>
S

@10

» Wymienic srube znajdujaca sie w ustalonym
potozeniu na srube odpowietrzajaca,
zastosowac pierscien uszczelniajgcy z miedzi.

» Zachowac wykrecong srube.

5.4 Montaz sprzegta

5.4.1 Montaz sprzegta tancuchowego KKS

Firma Lock oferuje sprzegta tancuchowe w celu
wyrownania niewielkich btedéw prostoliniowosci dla
1°i 6°. Nie wolno tgczy¢ z sobg réznych typow.

» Przy pomocy zatgczonych $rub (moment
obrotowy dokrecania 40 Nm) zamontowac obie
potowki sprzegta na wale i rurze odbioru mocy i
zabezpieczy¢ $ruby pierscieniem
zabezpieczajgcym przy np. watku
szesciokgtnym (We 66) lub wpustowym (We 19).
Sprawdzi¢, czy sprzegto nie przesuwa sig
0siowo; w przeciwnym razie moze spasc¢ z watu.

» Potéwki sprzegta tak przekreci¢, aby zeby sie
pokrywaty.

» Podwadjny tancuch tak natozy¢ na zeby potowek
sprzegta, aby konce tancucha znajdowaty sig u
gory.

» tancuch zamontowac zgodnie z podanymi nizej
rysunkami.

90000.0002.5950/2019.02
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5.5 Ustawianie wytacznika
krancowego

Wytacznik krancowy po prawidtowym ustawieniu
wytgcza automatycznie dwa zdefiniowane
potozenia krancowe ruchu obrotowego napedu.

E Na stronie internetowej www.lockdrives.com
znajduje si¢ animacja na temat ustawiania
wytacznika krancowego.

Zamontowany wytgcznik krancowy END20.20 lub
END20.40 przeznaczony jest do zakresu od
0-580 obrotow (EWA 10, EWA 12, EWA 14) lub
0-395 obrotéw (EWA 16) watu odbioru mocy.
Wytacznik krancowy END20.40 rézni sie od
wytgcznika krancowego END20.20 dodatkowym
wytgcznikiem.

Nastepujace funkcje przetaczania zostaty wstepnie
ustalone:

—  Whytgcznik ,HI“ wytacza kierunku obrotéw ,|“

—  Wytacznik ,HII“ wytacza kierunek obrotow I

» Usunaé pokrywe wytgcznika krancowego.

» Wyja¢ gumowa uszczelke w EWA 10-14.
EWA 16: Ta gumowa uszczelka lezy
nieprzymocowana jako nosnik czesci w
skrzynce wytgcznika krancowego; uszczelke
nalezy po ustawieniu przechowywac razem z
instrukcjg montazu i eksploatacji poza skrzynkag
wytacznika krancowego.

5.4.2 Montaz sprzegta tulejowego BKS

Lock oferuje sprzegta tulejowe do przenoszenia
momentu obrotowego napedoéw elektrycznych i
recznych bez kompensacji odchytek katowych.

» Przy pomocy zatgczonych srub (moment
obrotowy dokrgcania 40 Nm) zamontowac obie
potéwki sprzegta tulejowego na wale i rurze
odbioru mocy napedu i zabezpieczy¢ Sruby
pierScieniem zabezpieczajgcym przy np. watku
szesciokatnym (We 66). Sprawdzic¢, czy
sprzegto nie przesuwa sie 0siowo; w
przeciwnym razie moze spasc z watu.
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WSKAZOWKA:

Szkody rzeczowe w wyniku zabrudzenia!

W wypadku przerwy w czasie

uruchomienia/przygotowania do rozruchu

instalacji moga pojawi¢ si¢ zabrudzenia!

» Strefe instalacji zabezpieczy¢ przed wilgocia i
kurzem odpowiednimi ostonami.

» Jezeli potencjometr sygnalizatora potozenia
przeszkadza w ustawieniu wytgcznika
krancowego, to mozna go tymczasowo
zdemontowac.

» 6 Srub przy pierscieniach nastawczych musi byé
poluzowanych, a rolki wytgcznika kraricowego
znajduja sie we wgtebieniach pierscieni
nastawczych. Rolki wytgcznika krancowego nie
moga by¢ odchylone. 6 $rub musi sig znajdowac
na jednej linii. To odpowiada stanowi przy
dostawie, patrz takze nastepny rysunek.

» Potaczyc¢ wiertarke z przystawka (wiertto
szesciokatne 6 mm) z uszczelki gumowej z
koncéwka watu silnika.

» Obrécic¢ wiertarke w kierunku obrotéw I (patrz
strzatka kierunku obrotow obok watu odbioru
mocy) do potozenia krancowego.

WSKAZOWKA:

Szkody rzeczowe!

Jezeli stosowana jest wkretarka o duzej predkosci
obrotowej lub wiertarka udarowa, to moze dojsé do
uszkodzenia napedu.

» W czasie obracania napedu wiertarkg i
adapterem pracowac na niskich obrotach,
maks. 1400 min™, i powoli osiggaé potozenia
krancowe.

» Nie stosowac wiertarek udarowych!

» Przykreci¢ 3 Sruby pierscieni nastawczych
wytacznika krancowego ,HI“ wewnetrznym
kluczem szesciokgtnym z uszczelki gumowej w
nastepujacy sposob: Najpierw przytozy¢ srube,
pokrecajac cienkg czes$cig wewnetrznego klucza
szesciokagtnego. Potem dokrecic srube 3-4
obrotami. Za silne dokrecenie srub powoduje
zakleszczenie sie kota wytgcznika kraricowego,
co moze spowodowac zniszczenie kota
zebatego.

Alternatywnie mozna stosowac klucz
dynamometryczny. Odpowiedni klucz
dynamometryczny szesciokatny, rozwartosc

1,5 mm dostepny jest w firmie Lock jako osprzet.

90000.0002.5950/2019.02
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Zagrozenie dla zycia spadajgcymi przedmiotami!
Wskutek niecatkowitego ustawienia wytacznika
kraricowego moze doj$¢ do przekroczenia
potozenia kraricowego. Przekroczenie potozenia
krancowego moze doprowadzi¢ do peknigcia i
upadku czesci wentylaciji (np. szkto okienka).

» Koniecznie dokreci¢ srube we wszystkich
trzech pierscieniach nastawczych w

Wilgo¢ w skrzynce wytgcznika krancowego!

Wytacznik krancowy moze przesta¢ dziata¢

wskutek korozji. Wskutek przekroczenia potozenia

krancowego moze doj$¢ do pekniecia i upadku

czesci wentylacji (np. szkto okienka). Moze dojs¢

do zranienia 0s6b znajdujgcych si¢ w poblizu.

» Obszar wytgcznika krancowego musi by¢
suchy; w razie potrzeby osuszyc.

odpowiednim kierunku obrotow!

» Jak wyzej opisano ustawic¢ naped, obracajgc w
kierunku drugiego potozenia krancowego ,II
(patrz strzatka kierunku obrotéw obok watu
odbioru mocy).

» Dokrecic 3 Sruby pierscieni nastawczych
wytacznika krancowego ,HI1“, zgodnie z opisem
powyze;j.

» Zamontowac¢ z powrotem pokrywe wytgcznika
krancowego i uszczelke z gumy przy pomocy 4
Srub i 4 podktadek z tworzywa sztucznego.
Ptaskg uszczelke zamontowang w EWA 16
stuzaca jako nosnik czesci przechowywaé poza
skrzynka wytgcznika krafcowego razem z
instrukcjg montazu i eksploataciji.

W wypadku wykonania z dodatkowymi
wytgcznikami END20.40 ustawienie wytgcznikéw
»91“1,SI1“ dokonywane jest automatycznie w wyniku
ustawienia wytacznikéw kraricowych ,HI“ i HIT“.

5.6 Montaz sygnalizatora potozenia
PAR 06

Sygnalizator potozenia zgtasza potozenie napgdu
do uktadu regulaciji.

Sygnalizator potozenia montowany jest w
zamoéwionym napedzie fabrycznie. Opis ustawienia
znajduje si¢ w podrozdziale 5.7, strona 20. W
wypadku pozniejszego montazu sygnalizatora
potozenia montaz nalezy przeprowadzi¢ w
nastepujgcy sposob:

Przed zamontowaniem sygnalizatora
potozenia przeprowadzi¢ ustawienie
wytgcznika krancowego, patrz
podrozdziat 5.5 strona 16.

Po zamontowaniu sygnalizatora potozenia
niemozliwe jest jego ustawienie. W celu
ustawienia sygnalizator potozenia nalezy
wymontowag.

18
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Standardowy sygnalizator potozenia PAR 06

przeznaczony jest do zakresu od 0-85,4 obrotow

(EWA 10, EWA 12, EWA 14) lub. 0—-57,9 obrotéw

(EWA 16) watu odbioru mocy.

» Zdjac¢ pokrywe wytgcznika kraricowego i
gumowa uszczelke, patrz podrozdziat 5.5,
strona 16.

» Srubg zamontowaé zebnik z osig w blaszce
wytgcznika kranncowego, moment obrotowy
dokrecania 10 Nm. Przytrzymac o$
wewnetrznym kluczem szesciokatnym z
uszczelki gumowej. Koto zgbate musi zazgbié
sie zzgbami matego kota zgbatego w wytgczniku
krancowym.

Maks. obroty watu Liczba
odbioru mocy zebow
EWA Potencjo | kota
10/12/14 EWA 16 | metr zebatego

1,2 0,8 1:1 20

4,0 2,6 3:1 20

6,7 4,5 5:1 20
13,5 9,1 10:1 20
19,3 13,0 3:1 28
25,5 17,3 3:1 37
32,2 21,8 5:1 28
42,6 28,9 5:1 37
64,5 43,7 10:1 28
85,4 57,9 10:1 37

» Odpowiednio do zgdanych obrotéw watu
odbioru mocy wybraé potencjometr i koto zebate
zgodnie z podang tabelg. W tabeli zostaty
podane wartosci maksymalne, rzeczywista
liczba obrotéw musi by¢ zawsze mniejsza.
Najwiekszg doktadnos¢ osiaga sie wtedy, jezeli
liczba obrotéw zblizona jest najbardziej do
wartosci w kolumnie 1 i 2 podanej nizej tabeli.

» Wiozy¢ potencjometr razem z kotem zgbatym
wybranym zgodnie z tabelg, nakretka i
pierscieniem sprezystym w blaszke wytgcznika
krancowego.

» Przykreci¢ potencjometr razem z podtozonym
pierscieniem sprezystym (tylko w wypadku
potencjometréw z gwintem metalowym) i
nakretka.

(Moment obrotowy dokrecania 1,2 Nm).

Z=20
P g
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» Przesunaé koto zebate tak, aby zeby nie byty
zazebione. Pokreci¢ lekko 2 sruby M3 w kole
zebatym.

o\

5.7 Ustawianie sygnalizatora
potozenia

Przed zamontowaniem sygnalizatora
potozenia przeprowadzi¢ ustawienie
wytacznika krancowego, patrz
podrozdziat 5.5 strona 16.

Po zamontowaniu sygnalizatora potozenia
niemozliwe jest jego ustawienie. W celu
ustawienia sygnalizator potozenia nalezy
wymontowac.

» Naped obrdcié¢ wiertarkg w kierunku obrotow I
(patrz strzatka kierunku obrotéw obok watu
odbioru mocy) do potozenia kraricowego.
Obserwowac koto posrednie.

» Pokrecic¢ potencjometr przy pomocy
zamocowanego kota zgbatego w kierunku
odwrotnym do kierunku obrotéw kota
posredniego Z54 i zatrzymac sieg tuz przed
potozeniem krancowym.

Z=37

o\

Szkody rzeczowe!

Przekroczenie maksymalnej liczby obrotow

powoduje zniszczenie potencjometru i

konieczno$c¢ jego wymiany.

» Stosowac sie do mozliwej liczby obrotéw watu
odbioru mocy stosowanego potencjometru. W
razie potrzeby zamdéwi¢ inny potencjometr.

» Ponownie odkreci¢ sruby M3 w kole zgbatym.
Tak przesunaé koto zebate na watku
potencjometru, aby zazebit sie z kotem zgbatym.
Nastepnie dokrecic¢ sSruby M3, moment obrotowy
dokrecania 0,5 Nm.

Z=37

o\
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7=28

Z=20

o\

» Przeprowadzi¢ prébe pracy napedu. Kierunek
obrotéw watu odbioru mocy musi si¢ zgadzaé z
sygnatem sterowania.

» Sprawdzi¢ prawidtowe ustawienie i dziatanie
sygnalizatora potozenia przy pomocy
woltomierza.

& OSTRZEZENIE:

Wilgo¢ w skrzynce wytgcznika krancowego!

Whytacznik krancowy moze przestaé dziata¢

wskutek korozji. Wskutek przekroczenia potozenia

kraricowego moze dojs$¢ do peknigcia i upadku

czesci wentylacji (np. szkto okienka). Moze dojs¢

do zranienia os6b znajdujacych sie w poblizu.

» Obszar wytgcznika krancowego musi byé
suchy; w razie potrzeby osuszyc.

» Zatozy¢ pokrywe wytgcznika kraricowego i
gumowa uszczelke, patrz podrozdziat 5.5,
strona 16.

Kable i przewody nigdy nie powinny dotykaé
kot zebatych.
» Kable sterowania utozy¢ np. w wybraniu
blaszki wytgcznika krancowego lub
stosowac tgczniki przewodowe.

6 Podtaczenie do sieci
elektrycznej i uruchomienie

Podtaczenie i uruchomienie przeprowadza¢ moze
wytgcznie po wykonanym montazu napgdu tylko
wykwalifikowany personel.

6.1 Podtaczenie do sieci w wypadku
3-fazowych silnikéw pradu
zmiennego i silnikow pradu
statego.

W wypadku napgdow z podtgczeniem do
sieci 3-fazowej lub podtaczeniem do pradu
statego wytaczniki krancowe ,HI“i HII*i
opcjonalne wytgczniki dodatkowe ,,SI“ i ,,SI1“
podtaczane sg do sterowania. Wytgczanie
krancowe musi by¢ zapewnione przez
sterowanie.

6.1.1 Podtaczanie wytacznikow krancowych

» Uwzgledni¢ maksymalng moc zatgczania
wytacznikéw dla przekroju przewoddéw
wynoszacego 0,75 mmZ.

Praca wytacznikéw krancowych albo na:

— niskim napigciu:

Gtéwny wytgcznik wytgcznik standardowy
250 VAC, 6 A;

wytaczniki dodatkowe 230 VAC, 6 A

lub

— obnizonym napieciu < 30 VDC, prad elektryczny

> 20 mA do maks. 100 mA

90000.0002.5950/2019.02
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WSKAZOWKA:

Szkody rzeczowe!

Po eksploatacji przy pomocy dwdch réznych
warto$ci napiecia i natezenia pradu wytgcznik
kraricowy nie pracuje juz niezawodnie.

» Nie stosowac juz wytgcznika kraricowego
uzytego na niskim napieciu (np. 230 V AC) na
napieciu obnizonym (24 V DC)!

» Stosowac sie do dopuszczalnego zakresu
natezenia pradu dla obnizonego napigcia od co
najmniej 20 mA do maksymalnie 100 mA.

» Zdja¢ pokrywe wytacznika krancowego i
gumowg uszczelke, patrz podrozdziat 5.5,
strona 16.
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» Przeprowadzi¢ przewdd przytgczeniowy
(przekroj przewodu 6 — 12 mm) przez koncéwke
Srubowg M 20 x 1,5.

» Podtaczy¢ kable do listwy przytagczeniowej w
nastepujacy sposob:
Standardowy zakres dostawy z END20.20
— Przytacze wytacznika ,HI“: Zaciski 112
— Przytacze wytacznika ,HII“: Zaciski 7 i 8.
Opcjonalnie z END20.40:
— Przytacze wytacznika ,SI“: Zaciski 4 i 5.
— Przytacze wytacznika Sl Zaciski 10i 11.

v

Podtaczyé przewdd ochronny do przytagcza PE
(moment obrotowy dokrecania 8 Nm) Jezeli
producent sterowania przewidziat przewod
ekranowany, to ekran mozna natozy¢ na

o
c

przewdd ochronny.
NS

ol

PN

g

» Jezelistosuje sig ,,SI“i,911% nalezy je przetaczyé

na osobny obwdd bezpieczenstwa z funkcijg
wytgczania awaryjnego (np. z oddzielnym
stycznikiem).

Sl SI
L
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Kable i przewody nigdy nie powinny dotykaé
kot zebatych.
» Kable sterowania utozy¢ np. w wybraniu
blaszki wytgcznika krancowego lub
stosowac taczniki przewodowe.

» Przykreci¢ ztgcze Srubowe kabla.

» Zamontowac z powrotem pokrywe wytgcznika
krancowego i uszczelke z gumy przy pomocy 4
Srub i 4 podktadek z tworzywa sztucznego.
Ptaskg uszczelkg zamontowang w EWA 16
stuzgca jako nosnik czesci przechowywac poza
skrzynka wytgcznika krancowego razem z
instrukcjg montazu i eksploatacji.

Zakleszczone kable!

Mozliwe zaktécenia w czasie pracy wskutek
zakleszczenia kabli.

» Nie zakleszczac kabli.
» Zawracac uwage na szczelnosc.

Wilgo¢ w skrzynce wytgcznika krancowego!

Wytgcznik kraricowy moze przestac dziata¢

wskutek korozji. Wskutek przekroczenia potozenia

kraricowego moze dojs$¢ do peknigcia i upadku

czesci wentylacji (np. szkto okienka). Moze doj$¢

do zranienia os6b znajdujgcych sie w poblizu.

» Obszar wytgcznika krancowego musi byé
suchy; w razie potrzeby osuszyc¢.

6.1.2 Podtaczenie silnika 3-fazowego do

sieci elektrycznej

WSKAZOWKA:

Napiecie i czestotliwos¢ zrédta pradu nie zgadzajg
sie z danymi na tabliczce znamionowej silnika
elektrycznego.

Mozliwe zniszczenie napedu.

» Zapewnic, aby napiecie i czgstotliwos¢ zrédta
pradu zgadzaty sig z danymi na tabliczce
znamionowe; silnika elektrycznego.

E Dostarczane silniki sg wyposazone w lice
kontrolne. Stuzg one do fabrycznej kontroli
dziatania.

» Podczas podfaczenia silnika lice

kontrolne nalezy usunagé i zastosowac
odpowiednie przewody przytgczeniowe.

» Przewdd ochronny odpowiadajgcy normie
DIN VDE 0100 koniecznie podtgczy¢ do
zaznaczonego zacisku silnika elektrycznego.

» Usuna¢ pokrywe skrzynki zaciskowe;j.

90000.0002.5950/2019.02
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WSKAZOWKA:

Szkody rzeczowe w wyniku zabrudzenia!

W wypadku przerwy w czasie

uruchomienia/przygotowania do rozruchu

instalacji mogg pojawi¢ si¢ zabrudzenia!

» Strefe instalacji zabezpieczy¢ przed wilgocia i
kurzem odpowiednimi ostonami.

» Przeprowadzi¢ przewdd przytaczeniowy przez
ztgcze Srubowe kabla M20x1,5, jezeli to
konieczne usunaé zatyczke.

» Podtaczy¢ silnik elektryczny:

— Przewdd ochronny do zacisku PE
— Faza L1 do zacisku U1
— Faza L2 do zacisku V1
— Faza L3 do zacisku W1

W2 U2 V2

» Wiertarka obrdci¢ naped do potozenia
pomiedzy oboma potozeniami krancowymi.

WSKAZOWKA:

Szkody rzeczowe!

Jezeli stosowana jest wkretarka o duzej predkosci
obrotowej lub wiertarka udarowa, to moze dojs¢ do
uszkodzenia napedu.

» W czasie obracania napedu wiertarka i
adapterem pracowac na niskich obrotach,
maks. 1400 min™', i powoli osigga¢ potozenia
krancowe.

» Nie stosowa¢ wiertarek udarowych!

» Ustali¢ kierunek obrotow, na krétko
uruchamiajgc naped i poréwnac ze strzatkg
kierunku obrotéw na wale odbioru mocy.

Zagrozenie dla zycia w wyniku przekroczenia
potozenia krancowego!

Wskutek przekroczenia potozenia kraricowego
moze dojs¢ do peknigcia i upadku czesci
wentylacji (np. szkto okienka). Moze doj$¢ do
zranienia oséb znajdujacych sie w poblizu.
Kierunek obrotow ,I“ nalezy wiaczyé wytgcznikiem
krancowym ,HI“ a kierunek obrotéw ,II“
wytgcznikiem krancowym ,HII“.

» W celu zmiany kierunku obrotéw zamieni¢ w
razie potrzeby faze L1 na faze L2.

» Z powrotem natozy¢ pokrywe skrzynki
zaciskowej.

WSKAZOWKA:

Szkody rzeczowe wskutek wilgoci w skrzynce
zaciskowej!

W wyniku korozji silnik moze przesta¢ dziata¢ -
konieczna bedzie jego wymiana.

» Nie zakleszczac kabli.

» Zawracac¢ uwage na szczelnosc.

» Ztgcze srubowe kabla powinno by¢ skierowane
na dot.

» Obszar instalacji musi by¢ suchy; w razie
potrzeby osuszyc¢.

A ZAGROZENIE:

Zagrozenie dla zycia w wyniku sit mechanicznych!

Zamiana faz w sieci zasilajgcej powoduje zmianeg
kierunku obrotéw napedu. Jezeli zmieniona
zostanie faza, to przestajg dziata¢ wytgczniki
kraricowe.

» Przed sterowaniem napedu zainstalowac
czujnik kolejnosci faz.

24
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6.1.3 Podtaczenie silnika pradu statego do

sieci elektrycznej

WSKAZOWKA:

Mozliwe zniszczenie napedu.

Napiecie i czestotliwos¢ zrédta pradu nie zgadzajg

sie z danymi na tabliczce znamionowej silnika

elektrycznego.

» Zapewnic, aby napiecie i czgstotliwos¢ zrédta
pradu zgadzaty sig z danymi na tabliczce
znamionowe; silnika elektrycznego.

» Usung¢ pokrywe skrzynki zaciskowej.

WSKAZOWKA:

Szkody rzeczowe w wyniku zabrudzenia!

W wypadku przerwy w czasie

uruchomienia/przygotowania do rozruchu

instalacji moga pojawi¢ sie zabrudzenia!

» Strefe instalacji zabezpieczy¢ przed wilgocig i
kurzem odpowiednimi ostonami.

» Podtaczy¢ silnik elektryczny:
— Zyta A1 =plus (+) 24VDC
— Zyta A2 = minus (-) 24VDC

o O
o O

» Przeprowadzi¢ przewdd przytgczeniowy przez
ztgcze $srubowe kabla M20x1,5, jezeli to
konieczne usung¢ zatyczke.

AP A1

» Wiertarka obrdci¢ naped do potozenia
pomiedzy oboma potozeniami kraicowymi.

WSKAZOWKA:

Szkody rzeczowe!

Jezeli stosowana jest wkretarka o duzej predkosci
obrotowej lub wiertarka udarowa, to moze dojsé do
uszkodzenia napedu.

» W czasie obracania napedu wiertarkg i
adapterem pracowac na niskich obrotach,
maks. 1400 min~!, i powoli osiagaé potozenia
krancowe.

» Nie stosowac wiertarek udarowych!

» Ustali¢ kierunek obrotéw, na krotko
uruchamiajac naped i porownac ze strzatkg
kierunku obrotéw na wale odbioru mocy.

A ZAGROZENIE:

Zagrozenie dla zycia w wyniku przekroczenia
potozenia kraricowego!

Wskutek przekroczenia potozenia krancowego
moze dojs¢ do pekniecia i upadku czesci
wentylacji (np. szkto okienka). Moze dojsé do
zranienia 0sob znajdujgcych sie w poblizu.
Kierunek obrotéw ,|“ nalezy wtgczy¢ wytgcznikiem
krancowym ,HI“ a kierunek obrotéw |1
wytacznikiem krancowym ,HI1“.

» Jezeli to konieczne do zmiany kierunku obrotow
zamienic¢ zyty A1i A2.

» Z powrotem natozy¢ pokrywe skrzynki
zaciskowej.

90000.0002.5950/2019.02
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WSKAZOWKA: WSKAZOWKA:

Szkody rzeczowe wskutek wilgoci w skrzynce
zaciskowej!

W wyniku korozji silnik moze przesta¢ dziatac -

konieczna bedzie jego wymiana.

» Nie zakleszczac kabli.

» Zawracac¢ uwage na szczelnosé.

» Ztgcze Srubowe kabla powinno by¢ skierowane
na dot.

» Obszar instalacji musi by¢ suchy; w razie
potrzeby osuszyc.

6.2 Podtaczenie do sieci 1-fazowych
silnikow pradu zmiennego.

A ZAGROZENIE:

Zagrozenie dla zycia w wyniku przekroczenia
potozenia kraricowego!

W wyniku za szybkiego przetaczenia kierunku
obrotu naped moze pracowac dalej w poprzednim
kierunku i moze przekroczy¢ potozenie krancowe.

Wskutek przekroczenia potozenia kraricowego

moze dojs¢ do peknigcia i upadku czesci

wentylacji (np. szkto okienka). Moze dojsé do

zranienia 0sob znajdujgcych sie w poblizu.

» Zmiane kierunku obrotéw osiaga sie
potozeniem ,WYL".

» W celu zmiany kierunku obrotow silnika w
sterowaniu nalezy zastosowac¢ czton czasowy
ok.2s.

W wypadku podtgczenia do sieci 1-fazowej
silnik wytgczany jest bezposrednio poprzez
wytaczniki krarncowe ,HI“ i ,HII“. Opcjonalne
wytaczniki dodatkowe ,SI“i,SI1“ sa
fabrycznie potaczone szeregowo z ,HI“ i
SHIE
Zmiang kierunku obrotéw osigga sie
potozeniem ,WYL".

W celu zmiany kierunku obrotéw silnika w

sterowaniu nalezy zastosowac czton
czasowy ok. 2 s.

Mozliwe zniszczenie napedu.

Napiecie i czestotliwosé zrédta pradu nie zgadzajg

sie z danymi na tabliczce znamionowej silnika

elektrycznego.

» Zapewnic, aby napiecie i czgstotliwosc¢ zrédta
pradu zgadzaty si¢ z danymi na tabliczce

znamionowej silnika elektrycznego.

Silniki wyposazone sg fabrycznie w 4-zytowy
przewdd przytgczeniowy.

E Dla specjalnych opcji podtaczen w skrzynce
wytgcznika krancowego lezy tymczasowo
nie podtgczona szésta lica w korcowce
ochronnej. Ta lica jest bez znaczenia dla
podtgczenia i uruchomienia w potgczeniu z
wytgcznikiem kraicowym END 20.

» Podtaczy¢ przewdd przytagczeniowy do
odpowiedniej puszki rozgateznej, zwracajac
uwage na oznaczenie zyt i planu potgczen
producenta sterowania.

Wersja dla Europy:

— z0tto-zielona zyta = przewdd ochronny (PE)

— niebieska zyta = przewdd neutralny (3/N=N)

— szara zyta = faza dla kierunku obrotéw |
(1/A=L)

— czarna zyta = faza dla kierunku obrotow I
(2/Z=L1)

Wersja dla Ameryki Pétnocnej (120 Vi

240V /60 Hz):

— zielona zyta = przewdd ochronny (PE)

— biata zyta = przewdd neutralny (N przy 120 V)
(COM przy 240 V)

— czarna zyta = faza dla kierunku obrotow | (L)

— czerwona zyta = faza dla kierunku obrotow I
(L)

Wytaczniki krancowe sg juz
oprzewodowane. Jezeli oprzewodowanie
ma zosta¢ zmienione, to postepowac
zgodnie zinstrukcjami w podrozdziale 6.1.1,
strona 21.
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Jezeli podtacza sie kilka napeddw, to kazdy naped
musi by¢ podtaczony poprzez osobny wytgcznik lub
przekaznik.

6.3 Ustawianie stycznika silnikowego
uzytkownika

» Ustawi¢ stycznik silnikowy w sterowaniu
uzytkownika na wartos¢ przytgczeniowg wedtug
tabliczki znamionowej silnika elektrycznego.

» Uruchomié¢ naped w trybie ZAt/WYL.

» Eksploatowa¢ naped pod obcigzeniem w
zakresie pracy pomiedzy punktami wytgczania.
Zmierzy¢ i sprawdzi¢ pobor pradu silnika w

czasie catego przebiegu otwierania i zamykania.

» Ustawi¢ stycznik silnikowy na warto$¢ wyzszg o
5% niz wartos¢é zmierzona. Ustawiona wartos$¢
moze przekracza¢ wartos¢ przytagczowg o
maksymalnie 3 % (ochrona przed
przecigzeniem).

We wszystkich silnikach 1-fazowych fabrycznie
wbudowany jest zestyk ochronny uzwojenia, ktéry
chroni silnik przed przegrzaniem.

6.4 Podtagczenie sygnalizatora
potozenia PAR 06 (opcja)

Przewod przytgczeniowy potencjometru jako
obnizone napiecie funkcjonalne przetozyé
oddzielnie od innych przewodoéw lub z ekranem
odpowiadajgcym wymaganiom kompatybilnosci
elektromagnetyczne;j.

» Jezeli sygnalizator potozenia nie jest
zamontowany fabrycznie, to w obudowe nalezy
wkrecic ztgcze Srubowe kabla, wielko$é
M16x1,5. Przeciagna¢ przez ztgcze przewdd
przytaczeniowy (przekroj kabla 4—10 mm) i
uszczelnic.

212223 [D

yara

o\

N\

» Zgodnie z podanym nizej rysunkiem potgczy¢
przewdd przytagczeniowy z zaciskami
potencjometru 21, 22, 283.

W tym celu mozna usungc¢ wtyczke

potencjometru.
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Kable i przewody nigdy nie powinny dotykaé
kot zebatych.
» Kable sterowania utozy¢ np. w wybraniu
blaszki wytgcznika krarncowego lub
stosowac tgczniki przewodowe.

6.5 Uruchomienie

WSKAZOWKA:

Zastosowanie grupy zespotu napedowego 1Cm

zgodnie z DIN 15020 jest niezbedne do uzyskania

dtugiego okresu eksploatacji napedu.

» Ustawic sterowanie/regulacje odpowiednio do
grupy zespotu napedowego.

» Lock zaleca zamontowanie licznika
roboczogodzin.

Po zakoriczeniu montazu przeprowadzi¢ bieg

prébny. Nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci:

» Przed wigczeniem napedu zabezpieczy¢ strefe
zagrozenia wedtug obowigzujgcych przepisow.

» Uruchomié naped nie w trybie automatycznym,
tylko w trybie ZAE/WYL.

» Sprawdzi¢ dziatanie wytacznika krancowego, jak
réwniez punkty wytgczania dla obu kierunkow
obrotéw.

» Jezeli to konieczne, skorygowacé ustawienie
wytacznika krancowego.

» Sprawdzi¢ prawidtowe osadzenie i
prawidtowos$c¢ potozenia Sruby odpowietrzajgcej,
patrz podrozdziat 5.3, strona 15, jak réwniez
odpowiednie zamontowanie pokrywy
wytacznika kraricowego i pokrywy skrzynki
zaciskowej.

» Sprawdzi¢ zgodnos$é kierunkéw obrotow I i 11
z ,Otwarte"/,Zamknigte*“.

» Zamontowac¢ pokrywe wytacznika krancowego,
patrz podrozdziat 5.5, strona 16.

A ZAGROZENIE:

Zagrozenie dla zycia w wyniku dziatania pradu
elektrycznego i sit mechanicznych!

W wyniku nadrzednych funkcji, takich jak np.
komunikaty o wietrze lub deszczu naped moze
uruchomic¢ sie nawet wtedy, jezeli sterowanie
ustawiono na ,zatrzymanie®.

W napedach z jednofazowym silnikiem zestyk

ochronny uzwojenia (kontrola temperatury) jest

potagczony wewnetrznie. Po zadziataniu zestyku
ochronnego uzwojenia naped po ostygnigciu
zatgcza sie ponownie automatycznie.

» Zasilanie energig elektryczng nalezy wytgczy¢
przed wykonaniem jakichkolwiek prac przy
napedzie czy maszynie i zabezpieczyc je przed
ponownym wigczeniem np. ktédka. Dotyczy to
pomocniczych obwodéw pradu, takich jak np.
wytgczniki krancowe, ogrzewanie postojowe,
falowniki. Nie wystarcza, jezeli sterowanie
ustawiono na ,zatrzymanie®“.

» W wypadku stosowania jednofazowych
silnikéw prgdu przemiennego sprawdzi¢ przed
rozpoczeciem prac, czy kondensatory sg
wytadowane.

7 Eksploatacja

71 Hatas

Wartos¢ natezenia hatasu (poziomu cisnienia
akustycznego) jest nizsza niz 70 dB (A).

7.2 Nagrzanie

Naped nie jest przewidziany do pracy ciggtej.
Stosowac sie do wskazdéwek dot. czasu trwania
wigczenia w podrozdziale 4.2, strona 12.

Zagrozenie poparzeniem!

Temperatura napgedu moze osiagnaé 60 °C.

» Przewidzie¢ ostone zabezpieczajgca przed
dotknieciem.
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8 Kontrole i konserwacja 8.1

Prace kontrolne i konserwacyjne moze wykonywac
wytgcznie wykwalifikowany personel.

Interwaty czasowe konserwacji

Stosowac sie do przepisowych interwatéw
czasowych konserwaciji.

Okres czasu

Prace

A ZAGROZENIE:

Zagrozenie dla zycia spadajgcymi przedmiotami!
Spadajgce przedmioty moga stanowi¢ zagrozenie

dla os6b.

» Strefe zagrozenia nalezy zabezpieczyé
tasmami oddzielajgcymi.

A ZAGROZENIE:

Zagrozenie dla zycia w wyniku dziatania pradu
elektrycznego i sit mechanicznych!

W wyniku nadrzednych funkcji, takich jak np.
komunikaty o wietrze lub deszczu naped moze
uruchomic¢ sie w sposob niekontrolowany nawet
wtedy, jezeli sterowanie ustawiono na
,Zatrzymanie®

» Zasilanie energig elekiryczng nalezy wytaczyé
przed wykonaniem jakichkolwiek prac przy
napedzie czy maszynie i zabezpieczy¢ je przed
ponownym wigczeniem np. ktédkg. Dotyczy to
pomocniczych obwoddéw pradu, takich jak np.
wytaczniki krancowe, ogrzewanie postojowe,
falowniki. Nie wystarcza, jezeli sterowanie
ustawiono na ,zatrzymanie*.

» Pamieta¢ o istniejacym niebezpieczenstwie
zwigzanym z ewentualnie resztkowo
natadowanymi kondensatorami (np. w
wypadku silnikéw jednofazowych). Przed
pracami konserwacyjnymi sprawdzié¢
kondensatory odpowiednim multimetrem.

3 miesigce i — Sprawdzi¢ zewnetrzng strone

25 godzin przektadni i miejsce pod

roboczych napedem na wyciek oleju, patrz
podrozdziat 10.4, strona 32

6 miesiecy i — Sprawdzi¢ naped na nietypowe

50 godzin dzwieki podczas pracy, w razie

roboczych potrzeby skontaktowac sie z
dostawca.

12 miesigcy i | — Sprawdzi¢ zuzycie kota

100 godzin slimakowego na wale, patrz

roboczych podrozdziat 8.2.1 ,strona 30

— Sprawdzi¢ funkcje
przetgczania i punkty
wytaczania wytacznikéw
krancowych ,HI, HII®, ,SI“i
S

— Sprawdzi¢ sprzegta w zespole
odbioru mocy na prawidtowe
osadzenie i zuzycie, w razie
potrzeby dokreci¢ lub
wymienic.

— W sprzegtach taricuchowych
KKS tancuch i zeby lekko
naoliwi¢ i usung¢ nadmiar oleju

— Sprawdzi¢ tancuch i potéwki
sprzegta na zuzycie i korozje, w
razie potrzeby wymienié

— Sprawdzi¢ naped na mocne
osadzenie, w razie potrzeby
dokreci¢

— Sprawdzi¢ przytacza
elektryczne przy silniku i
wytgczniku kranncowym
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8.2 Czynnosci konserwacyjne

8.2.1 Sprawdzi¢ zuzycie kota slimakowego

na wale

» Ustawi¢ naped w potozeniu bez obcigzenia.
» Odtaczy¢ zasilanie elektryczne.

E Przed wykonaniem podanych prac nalezy
sprawdzi¢, czy obcigzenie po rozprzegleniu
napedu nie wykona samodzielnego ruchu.

A ZAGROZENIE:

Zagrozenie dla zycia w wyniku sit mechanicznych!

Po otwarciu sprzegta i rozprzegleniu zespotu
odbioru mocy wytgczniki kranicowe przestaja
dziataé.

» Zasprzegli¢ naped i zespét odbioru mocy z
powrotem w takim samym potozeniu i przed
uruchomieniem na nowo ustawi¢ wytgczniki
krancowe.

» Wysprzegli¢ naped z zespotu odbioru mocy, tak
aby wat odbioru mocy dat sie swobodnie
obracac.

» Sprawdzié, pokrecajgc watem odbioru mocy
napedu, czy przektadnia ma ,luz®. Jezeli luz*
jest wyraznie wyczuwalny, zdemontowac naped
i przestac¢ w celu kontroli do producenta, patrz
podrozdziat 9, strona 31. Jezeli ,Jluz“ jest
nieznaczny, z powrotem potaczyc¢ naped z
zespotem odbioru mocy.

Typ Maksymalny ,,luz“ na wale
odbioru mocy

EWA10 |[3°

EWA 12 |[4°

EWA14 |3°

EWA16 |[2°

8.2.2 Kontrola stanu zuzycia naklejek

» Sprawdzi¢, czy naklejki umieszczone fabrycznie
sg cate i czytelne.
— Oczysci¢ naklejki (patrz podrozdziat 8.3,
strona 30).
— Wymieni¢ uszkodzone i nieczytelne naklejki.
Zwroci¢ sie w tym celu do producenta.

8.3 Czyszczenie

» Odtaczy¢ zasilanie elektryczne.

» Usunac¢ ostroznie wieksze zabrudzenia. Nigdy
nie stosowa¢ do czyszczenia ostrych lub
spiczastych narzedzi!

» Do czyszczenia na mokro zastosowac migkkg
szczoteczke, mato wody i jezeli to konieczne -
tagodny srodek do recznego mycia naczyn.
Uwazac, aby przez otwér odpowietrzajacy do
przektadni nie dostata sie woda. Woda moze
uszkodzi¢ przekfadnieg.

» Niedopuszczalne jest stosowanie
rozpuszczalnikdw lub agresywnych srodkéw
czyszczacych. Istnieje niebezpieczenstwo
negatywnego wptywu na uszczelki i ich okres
uzytkowania.

» Niedopuszczalne jest czyszczenie napedu
urzgdzeniem wysokocisnieniowym. Istnieje
niebezpieczenstwo wnikniecia wody do
przektadni i uszkodzenia w ten sposéb
uszczelek.
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9 Demontaz

Demontaz moze wykonywaé wytgcznie
wykwalifikowany personel.

9.1 Demontaz napedu

Zagrozenie dla zycia w wyniku dziatania pradu

elektrycznego i sit mechanicznych!

Naped mogtby uruchomic sie w sposéb

niekontrolowany.

» Zasilanie energig elekiryczng nalezy wytaczyé
przed wykonaniem jakichkolwiek prac przy
napedzie czy maszynie i zabezpieczy¢ je przed
ponownym wigczeniem np. ktédkg. Dotyczy to
pomocniczych obwoddéw pradu, takich jak np.
wytaczniki krancowe, ogrzewanie postojowe,
falowniki. Nie wystarcza, jezeli sterowanie
ustawiono na ,zatrzymanie*.

» Pamigtac o istniejgcym niebezpieczenstwie
zwigzanym z ewentualnie resztkowo
natadowanymi kondensatorami (np. w
wypadku silnikéw jednofazowych). Przed
pracami konserwacyjnymi sprawdzié¢
kondensatory odpowiednim multimetrem.

Zagrozenie dla zycia spadajgcymi przedmiotami!

Spadajgce przedmioty moga stanowi¢ zagrozenie
dla osob.

» Strefe zagrozenia nalezy zabezpieczyé
tasmami oddzielajgcymi.

10 Usuwanie zaktocen

Zagrozenie dla zycia w wyniku napieé
elektrycznych i sit mechanicznych!

W wyniku nadrzednych funkcji, takich jak np.
komunikaty o wietrze lub deszczu naped moze
uruchomi¢ sie w sposdb niekontrolowany nawet
wtedy, jezeli sterowanie ustawiono na
LZatrzymanie“

» Zasilanie energig elekiryczng nalezy wytaczyé
przed wykonaniem jakichkolwiek prac przy
napedzie czy maszynie i zabezpieczy¢ je przed
ponownym wigczeniem np. ktédkg. Dotyczy to
pomocniczych obwoddéw pradu, takich jak np.
wytaczniki krancowe, ogrzewanie postojowe,
falowniki. Nie wystarcza, jezeli sterowanie

ustawiono na ,zatrzymanie®.

» Ustawi¢ naped w potozeniu bez obcigzenia.

» Zdemontowaé wszystkie potgczenia
elektryczne.

» Zdemontowaé potgczenie pomiedzy watem
odbioru mocy a rurg odbioru mocy.

» Zamieni¢ srube odpowietrzajacg na srube M6
zawartg w dostawie.

» Zdemontowac naped.

Zaktécenia moze usuwac wytacznie
wykwalifikowany personel.

Zaktécenie: Przerwa w zasilaniu
pradem

10.1

» Przerwac zasilanie energig elektryczng, np.
poprzez wytgczenie bezpiecznika, aby unikngé
niekontrolowanego zatgczenia napedu.

» W celu przejscia na tryb pracy awaryjnej ustawié¢
naped w zgdanym potozeniu roboczym,
pokrecajac koncowka watu silnika przy pomocy
wiertarki z adapterem z uszczelki gumowej, patrz
podrozdziat 5.5, strona 16.

Nie wolno przy tym przekroczy¢ potozen
kraricowych.

90000.0002.5950/2019.02
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WSKAZOWKA:

Szkody rzeczowe!

Jezeli stosowana jest wkretarka o duzej predkosci
obrotowej lub wiertarka udarowa, to moze dojs¢ do
uszkodzenia napedu.

» W czasie obracania napedu wiertarkg i
adapterem pracowa¢ na niskich obrotach,
maks. 1400 min’?, i powoli osigga¢ potozenia
krancowe.

» Nie stosowa¢ wiertarek udarowych!

10.2

» Sprawdzié przewody elektryczne, takze
przytacze wytacznika kraricowego.

» Sprawdzi¢ stycznik silnikowy uzytkownika i jego
ustawienie, patrz podrozdziat 6.3, strona 27.
Jezeli btad wystapi ponownie, przyczyng moze
by¢ przeciazenie.

» Sprawdzi¢, czy rolka wytgcznika krarncowego
jest wychylona, patrz podrozdziat 5.5, strona 16.

» Sprawdzi¢ dla napedéw podtaczonych do sieci
tréjfazowej, czy kierunek obrotéw, |/, |I“ zgadza
sie z wytgcznikiem krancowym ,HI“i HII“.

» W wypadku napedéw z silnikiem jednofazowym
moze zareagowac kontrola temperatury silnika.
Odtaczy¢ zasilanie elektryczne. Odczekaé ok.
20 minut, az naped ostygnie. Z powrotem
wiaczyc¢ zasilanie. Jezeli btad wystapi ponownie,
przyczyng moze by¢ przecigzenie.

Zaktoécenie: Silnik nie zatacza sie

Zaktécenie: Przekroczenie
potozenia krarncowego

10.3

» Sprawdzié pierécienie nastawcze w wytgczniku
kranncowym na mocne osadzenie i ustawienie
wytgcznikéw kraricowych na prawidtowosé. W
razie potrzeby na nowo ustawi¢ wytgczniki
krancowe, patrz podrozdziat 5.5, strona 16.

» Sprawdzi¢ elektryczne funkcje przetaczania
wytacznikow ,HI“ i HII“ jak rowniez
dodatkowych wytgcznikéw, SI“i,,SI1“. Wytgczniki
muszg by¢ podtaczone jako zestyki rozwierne i
sprawdzone. Mozna przeprowadzi¢ symulacje
potozenia krancowego, wychylajac rolke
wytgcznika kraricowego. W czasie pracy napedu
nie wolno wychylac rolek wytagcznika
kraricowego, patrz podrozdziat 5.5, strona 16.

iplll
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» Sprawdzi¢ stycznik sterowania stycznikiem
zmiang kierunku obrotéw na funkcje
przetagczania i w razie potrzeby wymieni¢
stycznik.

10.4

» Sprawdzi¢ srube odpowietrzajacg na
prawidtowe osadzenie i potozenie, patrz
podrozdziat 5.3, strona 15.

Zakiocenie: Wyciek oleju

» W wypadku wycieku oleju prosimy o nawigzanie
kontaktu z dostawca.

Przektadnia zostata przesmarowana na caty okres
eksploatacji. W normalnych warunkach eksploatacji
wymiana oleju w przektadni nie jest konieczna.

10.5

» Przed ponownym uruchomieniem zapewnic
prawidtowy montaz wszystkich komponentow i
prawidtowe wykonanie wszystkich potgczen.

» Ponownie uruchomi¢ naped, patrz
podrozdziat 6.5, strona 28.

Ponowne uruchomienie
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11 Czesci zamienne i wymiana
czesci

Zaktécenia moze usuwac wytacznie
wykwalifikowany personel.

Nalezy stosowac wytgcznie oryginalne czesci
zamienne i oryginalne srodki smarowe.

W wypadku powstania szkdéd spowodowanych
zastosowaniem nieoryginalnych komponentéw
niewazne sg zadne roszczenia z tytutu gwarancji
czy rekojmi.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo produktéow Lock
dostarcza jako cze$¢ zamienng kompletne
przektadnie, silniki elektryczne, wytgczniki
kraricowe i potencjometry.

Czesci przektadni moze wymieniac lub naprawiaé
wytgcznie autoryzowany przez firme Lock serwis dla
klientow.

Jezeli naped przestatby dziata¢ w przepisowym
okresie obowigzywania rekojmi lub ustalonym
okresie gwarancyjnym mimo starannie
przeprowadzanych procedur produkcyjno-
kontrolnych i mimo stosowania sie do wskazéwek
dot. konserwaciji (patrz podrozdziat 8, strona 29), to
w takim wypadku zapewniamy szybkg i bezptatng
ponowng dostawe produktu.

Kierujgc do nas zapytania i zamdwienia czesci
zamiennych prosimy o podawanie numeru zlecenia

klienta zgodnego z tabliczkg znamionowg produktu.

Pozostate informacje (np. katalogi produktow)
znajdujg sie na stronie internetowej www.lock.de

1.1 Wymiana silnika

» Zdemontowaé naped, patrz podrozdziat 9.1,
strona 31.

» Potozyé¢ naped na twardym podtozu, tak aby
silnik znajdowat sig u gory.

» Odkrecic¢ sruby szesciokgtne na kotnierzu silnika
i zdjg¢ silnik.

» Sprawdzi¢, czy na powierzchni kotnierza
obudowy przektadni znajdujg sig resztki
uszczelki i w razie potrzeby ostroznie je usunac.

» Zamontowac silnik zapasowy i dostarczong
nowga uszczelke do obudowy przektadni sSrubami
szesciokgtnymi, moment obrotowy dokrecania
25 Nm (M8) lub 10 Nm (M®6).

» Silniki 1-fazowe: Podtgczy¢ kabel wytgcznika
krancowego w skrzynce zaciskowej silnika, patrz
podrozdziat 11.2, strona 33.

» Zamontowaé naped, patrz podrozdziat 5,
strona 13 i podrozdziat 6, strona 21.

11.2  Wewnetrzne oprzewodowanie

Przedstawione na rysunkach wewnetrzne
oprzewodowanie stuzy pomoca wytgcznie w
wypadku awarii/wymiany silnika. Wszystkie
podtaczenia wykonano fabrycznie.

11.2.1 Wewnetrzne oprzewodowanie silnika

1-fazowego

Rysunki oprzewodowania znajduja sie na koncu
niniejszej instrukcji, patrz strony 35-37.

12 Osprzet

Kierujgc do nas zapytania i zamdwienia osprzetu
prosimy o podawanie numeru zlecenia klienta
zgodnego z tabliczkg znamionowg produktu.

Pozostate informacje (np. katalogi osprzetu)
znajdujg sie na stronie internetowe;j
www.lock.de

13 Skiadowanie

W czasie sktadowania nalezy stosowac sie do

nastepujacych wskazéwek:

— Naped sktadowac¢ w dobrze wentylowanym i
suchym pomieszczeniu.

— Naped chroni¢ przed sktadowaniem na
wilgotnym podtozu (wykorzystywac potki lub
ruszt drewniany).

— Naped okryé w celu ochrony przed kurzem i
brudem.

— Przesmarowac niepolakierowane czesci
Srodkiem zapobiegajacym korozji.

90000.0002.5950/2019.02
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14 Gwarancja i rekojmia

Okresy obowigzywania gwaranc;ji i rekojmi podano
w Ogdlnych warunkach handlowych.

Podstawg okresu gwaranciji i rekojmi jest okres
uzytkowania napedu zgodnie z grupg zespotu
napedowego i przy zachowaniu wszystkich
technicznych wielkos$ci zadanych.

W czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji
napedy mozna otwiera¢ wytgcznie za zgodg naszej
firmy , w przeciwnym razie wygasajg roszczenia w
ramach rekojmi i gwarancji. Wyjatek stanowi
otwarcie skrzynki wytgcznikéw krancowych w celu
ustawienia wytacznikow krancowych.

15 Utylizacja

Zgodnie z filozofig naszej firmy przejmujemy
odpowiedzialno$¢ w stosunku do ludzi, zwierzat i
$rodowiska naturalnego. Dlatego celem naszym
jest zachowanie sprzyjajgcego srodowiska.

Zgodnie z tg filozofig prosimy o prawidtowg
utylizacje i recycling metali i tworzywa sztucznego.
Prosimy o prawidtowa utylizacje komponentéw
elektronicznych, takich jak gotowe ptytki
drukowane.

Smary i srodki czyszczace nalezy usuwac zgodnie z
zasadami ochrony $rodowiska naturalnego.
Prosimy o stosowanie sie do ustawowych
przepisow.

Nalezy koniecznie stosowac sie do wskazéwek
bezpieczenstwa i uzytkowania zawartych w
dokumentaciji techniczne;.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian.
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EWA 230 V 1~ + END20.20

EWA Drehrichtung | (L/grau)

EWA Drehrichtung Il (L1/schwarz)
EWA draairichting | (L/grijs)

EWA draairichting Il (L1/zwart)

EWA direction of rotation | (L/grey)
EWA direction of rotation Il (L1/black)
EWA #@l (L/7%)

EWA #mEll (L1/28)

— e T
| 1 2 3 4
|
cl1 2 7 8
| —X20
) B—( —HIl B—(
PE
END 20.20
90000.0002.5950/2019.02 35
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Lock Antriebstechnik GmbH

Freimut-Lock-Strasse 2
D-88521 Ertingen

Tel.: +49 7371 9508-0
Fax.: +49 7371 9508-80
info@lockdrives.com
www.lockdrives.com

Lock Drives B.V.
Leehove 93

NL-2678 MB De Lier
Postbus 144

NL-2678 ZJ De Lier
Tel.: +31 174 21 28 33
Fax.:+31174 2128 77

Lock Drives Inc.
11198 Downs Road
Pineville, NC 28134
USA

Tel.: +1 (704) 588 1844
Fax.: +1 (704) 588 1899
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	<GRAPHIC>Wskazówki ostrzegawcze oznaczone są w tekście trójkątem ostrzegawczym i pojawiają się w ramce.
	<GRAPHIC>

	Słowa sygnalizacyjne na początku wskazówki ostrzegawczej informują o rodzaju i powadze skutków niestosowania środków pozwalających na uniknięcie zagrożenia.
	Słowa sygnalizacyjne na początku wskazówki ostrzegawczej informują o rodzaju i powadze skutków niestosowania środków pozwalających na uniknięcie zagrożenia.
	Słowa sygnalizacyjne na początku wskazówki ostrzegawczej informują o rodzaju i powadze skutków niestosowania środków pozwalających na uniknięcie zagrożenia.

	– WSKAZÓWKA oznacza, że mogą powstać szkody rzeczowe.
	– WSKAZÓWKA oznacza, że mogą powstać szkody rzeczowe.
	– WSKAZÓWKA


	– OSTROŻNIE oznacza, że może dojść do powstania lekkich lub średniociężkich szkód osobowych.
	– OSTROŻNIE oznacza, że może dojść do powstania lekkich lub średniociężkich szkód osobowych.
	– OSTROŻNIE


	– OSTRZEŻENIE oznacza, że może dojść do powstania ciężkich szkód osobowych.
	– OSTRZEŻENIE oznacza, że może dojść do powstania ciężkich szkód osobowych.
	– OSTRZEŻENIE


	– ZAGROŻENIE oznacza, że może dojść do szkód osobowych zagrażających życiu.
	– ZAGROŻENIE oznacza, że może dojść do szkód osobowych zagrażających życiu.
	– ZAGROŻENIE




	Ważne informacje
	Ważne informacje
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Ważne informacje niezwiązane z zagrożeniami dla osób lub rzeczy oznaczane będą następującym symbolem. Te informacje będą pojawić się również w ramce.
	Ważne informacje niezwiązane z zagrożeniami dla osób lub rzeczy oznaczane będą następującym symbolem. Te informacje będą pojawić się również w ramce.






	Pozostałe symbole
	Pozostałe symbole
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Symbol
	Symbol

	Znaczenie
	Znaczenie



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	▶ 
	▶ 
	▶ 


	Czynność
	Czynność


	<TABLE ROW>
	T
	T

	Prędkość obrotowa w Nm dla 40 ° C temperatury otoczenia i 1000 m n.p.m
	Prędkość obrotowa w Nm dla 40 


	<TABLE ROW>
	n
	n

	Znamionowa prędkość obrotowa w 1/min lub min-1 (rpm)
	Znamionowa prędkość obrotowa w 1/min lub min
	-1



	<TABLE ROW>
	P
	P

	Pobór mocy silnika w kW
	Pobór mocy silnika w kW


	<TABLE ROW>
	I
	I

	Natężenie prądu w A
	Natężenie prądu w A


	<TABLE ROW>
	U
	U

	Napięcie znamionowe w V
	Napięcie znamionowe w V


	<TABLE ROW>
	~
	~

	Rodzaj prądu elektrycznego: 
	Rodzaj prądu elektrycznego:
	Rodzaj prądu elektrycznego:
	Rodzaj prądu elektrycznego:
	Rodzaj prądu elektrycznego:


	3~
	3~
	3~
	3~



	1~
	1~
	1~
	1



	=
	=
	=
	=






	<TABLE ROW>
	AL
	AL

	Całkowita długość napędu w mm
	Całkowita długość napędu w mm


	<TABLE ROW>
	MD
	MD

	Średnica silnika w mm
	Średnica silnika w mm


	<TABLE ROW>
	WL
	WL

	Długość wału odbioru mocy w mm
	Długość wału odbioru mocy w mm


	<TABLE ROW>
	We
	We

	Rodzaj końcówki wału
	Rodzaj końcówki wału


	<TABLE ROW>
	m
	m

	Waga w kg
	Waga w kg


	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Kierunek obrotów wału odbioru mocy
	Kierunek obrotów wału odbioru mocy


	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Części znajdujące się pod napięciem elektrycznym
	Części znajdujące się pod napięciem elektrycznym






	Dane techniczne znajdują się na tabliczce znamionowej i w aktualnym katalogu produktów.


	2.2 Wskazówki bezpieczeństwa
	2.2 Wskazówki bezpieczeństwa
	Ogólne wskazówki bezpieczeństwa
	Ogólne wskazówki bezpieczeństwa
	Przed montażem napędu należy starannie i w całości przeczytać instrukcję montażu i eksploatacji. 
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Zagrożenie dla życia w wypadku niestosowania się do następujących wskazówek bezpieczeństwa! 
	Zagrożenie dla życia w wypadku niestosowania się do następujących wskazówek bezpieczeństwa!
	▶ Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy napędzie odłączyć napęd od zasilania elektrycznego.
	▶ Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy napędzie odłączyć napęd od zasilania elektrycznego.
	▶ Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy napędzie odłączyć napęd od zasilania elektrycznego.

	▶ Zapewnić, aby wszystkie komponenty mechaniczne i elektryczne w bezpośredniej strefie konserwacji nie były pod napięciem lub naprężeniem (np. kondensatory bez ładunku resztkowego, żadnych wiszących ładunków i żadnych naprężonych spr...
	▶ Przed podłączeniem do zasilania elektrycznego opuścić i posprzątać strefę zagrożenia.
	▶ W wypadku 
	▶ W wypadku 
	nieprawidłowego


	▶ Zabrania się przebywania osób w obszarze wiszących ciężarów.
	▶ Zabrania się przebywania osób w obszarze wiszących ciężarów.

	▶ Jeżeli napęd jest obciążony, zabrania się luzowania śrub, połączeń lub innych części maszyny. Wyjątek: Nie wolno odkręcać śruby odpowietrzającej, patrz podrozdział
	 5.3
	 15

	▶ Stosować się do krajowych przepisów, norm, dyrektyw, jak również przepisów bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom.
	▶ Stosować się do krajowych przepisów, norm, dyrektyw, jak również przepisów bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom.







	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Przeciążenie napędu. 
	Przeciążenie napędu.
	Szkody rzeczowe w wyniku za dużego momentu obrotowego.
	▶ Nie przekraczać mocy przyłączeniowych napędu, w przeciwnym razie napęd może ulec przeciążeniu lub zniszczeniu w wyniku za dużego momentu obrotowego.
	▶ Nie przekraczać mocy przyłączeniowych napędu, w przeciwnym razie napęd może ulec przeciążeniu lub zniszczeniu w wyniku za dużego momentu obrotowego.






	Mimo starannego planowania i stosowania się do wszystkich przepisów nie można wykluczyć wszystkich zagrożeń i ryzyka resztkowego.

	Ostrzeżenie przed ryzykami i ryzykami resztkowymi
	Ostrzeżenie przed ryzykami i ryzykami resztkowymi
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Zagrożenie dla życia w wypadku niestosowania się do następujących wskazówek bezpieczeństwa! 
	Zagrożenie dla życia w wypadku niestosowania się do następujących wskazówek bezpieczeństwa!
	▶ Zasilanie energią elektryczną należy wyłączyć przed wykonaniem jakichkolwiek prac przy napędzie czy maszynie i zabezpieczyć je przed ponownym załączeniem np. zamkiem. Dotyczy to pomocniczych obwodów prądu, takich jak np. wyłączniki ...
	▶ Zasilanie energią elektryczną należy wyłączyć przed wykonaniem jakichkolwiek prac przy napędzie czy maszynie i zabezpieczyć je przed ponownym załączeniem np. zamkiem. Dotyczy to pomocniczych obwodów prądu, takich jak np. wyłączniki ...
	zatrzymanie
	zatrzymanie

	▶ Istnieje niebezpieczeństwo uchwycenia, nawinięcia lub zmiażdżenia przez części domontowywane lub napędzane. Stosować się do odstępów bezpieczeństwa zgodnie z EN 349 i ISO 13857 i przewidzieć odpowiednie środki zabezpieczające, np. ...
	▶ Dzięki odpowiedniej konstrukcji napędy posiadają samohamowanie. Mimo to nie można całkowicie wykluczyć awarii samohamowania (samohamowanie = wał odbioru mocy pozostaje w swoim położeniu po wyłączeniu silnika także pod obciążeniem).
	▶ Dzięki odpowiedniej konstrukcji napędy posiadają samohamowanie. Mimo to nie można całkowicie wykluczyć awarii samohamowania (samohamowanie = wał odbioru mocy pozostaje w swoim położeniu po wyłączeniu silnika także pod obciążeniem).







	– Jeżeli zastosowano się do wszystkich technicznych wytycznych, to okres użytkowania napędu odpowiada danym dla grupy zespołów napędowych 1Cm, zgodnie z DIN 15020.
	– Jeżeli zastosowano się do wszystkich technicznych wytycznych, to okres użytkowania napędu odpowiada danym dla grupy zespołów napędowych 1Cm, zgodnie z DIN 15020.
	– Jeżeli zastosowano się do wszystkich technicznych wytycznych, to okres użytkowania napędu odpowiada danym dla grupy zespołów napędowych 1Cm, zgodnie z DIN 15020.

	– Części domontowywane lub napędzane mogą wykazywać krótszy okres eksploatacji.
	– Części domontowywane lub napędzane mogą wykazywać krótszy okres eksploatacji.




	2.3 Wykwalifikowany personel
	2.3 Wykwalifikowany personel
	Wszystkie niżej opisane prace może wykonywać tylko wykwalifikowany personel.
	Personel wykwalifikowany to osoby:
	Personel wykwalifikowany to osoby:
	Personel wykwalifikowany to osoby:

	– które w związku ze swoim wykształceniem, doświadczeniem, wyszkoleniem (np. instalatorzy certyfikowani przez firmę Lock), jak również znajomością obowiązujących norm, wytycznych, przepisów zapobiegania wypadkom i warunków w zakładzie...
	– które w związku ze swoim wykształceniem, doświadczeniem, wyszkoleniem (np. instalatorzy certyfikowani przez firmę Lock), jak również znajomością obowiązujących norm, wytycznych, przepisów zapobiegania wypadkom i warunków w zakładzie...

	– które posiadają odpowiednie wykształcenie, zostały przeszkolone i są uprawnione do włączania i wyłączania obwodów elektrycznych i urządzeń, do ich uziemiania zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i do ich oznaczania zgodnie z celem wymag...
	– które posiadają odpowiednie wykształcenie, zostały przeszkolone i są uprawnione do włączania i wyłączania obwodów elektrycznych i urządzeń, do ich uziemiania zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i do ich oznaczania zgodnie z celem wymag...

	– które posiadają podstawową wiedzę na temat układów elektrycznych i mechanicznych, jak również znajomość odpowiednich terminów fachowych.
	– które posiadają podstawową wiedzę na temat układów elektrycznych i mechanicznych, jak również znajomość odpowiednich terminów fachowych.

	– które w dostateczny sposób zapoznały się i zrozumiały wszystkie ostrzeżenia i wskazówki bezpieczeństwa zgodnie z niniejszą dokumentacją i dokumentacją poszczególnych komponentów.
	– które w dostateczny sposób zapoznały się i zrozumiały wszystkie ostrzeżenia i wskazówki bezpieczeństwa zgodnie z niniejszą dokumentacją i dokumentacją poszczególnych komponentów.

	– które posiadają odpowiednie wyposażenie w sprzęt ochronny i przeszły przeszkolenie w zakresie pierwszej pomocy. 
	– które posiadają odpowiednie wyposażenie w sprzęt ochronny i przeszły przeszkolenie w zakresie pierwszej pomocy. 


	Osoby, które montują, demontują i obsługują produkty firmy Lock nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub lekarstw, które wpływają negatywnie na zdolność reagowania.


	3 Nazwa produktu
	3 Nazwa produktu
	3.1 Producent
	3.1 Producent
	Lock Antriebstechnik GmbH

	3.2 Nazwa
	3.2 Nazwa
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Napęd elektryczny
	Napęd elektryczny



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Numer artykułu
	Numer artykułu

	12210
	12210

	12212
	12212

	12214
	12214

	12216
	12216


	<TABLE ROW>
	Typy
	Typy

	EWA 10
	EWA 10

	EWA 12
	EWA 12

	EWA 14
	EWA 14

	EWA 16
	EWA 16







	3.3 Zakres dostawy - napęd elektryczny EWA 10-16
	3.3 Zakres dostawy - napęd elektryczny EWA 10-16
	Do zakresu dostawy należą:
	Do zakresu dostawy należą:
	Do zakresu dostawy należą:

	– Napęd elektryczny EWA
	– Napęd elektryczny EWA

	– Dokumentacja techniczna
	– Dokumentacja techniczna

	– Ewent. osprzęt
	– Ewent. osprzęt


	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Zakres dostawy w wypadku dostawy komponentów części może być inny.
	Zakres dostawy w wypadku dostawy komponentów części może być inny.






	3.4 Napęd elektryczny - zestawienie
	3.4 Napęd elektryczny - zestawienie
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1
	1
	1
	1

	Uszczelka gumowa (nośnik części)

	2
	2
	2

	Nóżka obudowy (4x)

	3
	3
	3

	Tabliczka znamionowa napędu elektrycznego

	4
	4
	4

	Wyłącznik krańcowy

	5
	5
	5

	Sprzęgło łańcuchowe (2x)

	*
	6
	6
	6

	Końcówka wału napędowego (2x)

	7
	7
	7

	Sygnalizator położenia

	*
	8
	8
	8

	Skrzynka zaciskowa

	9
	9
	9

	Silnik elektryczny

	10
	10
	10

	Końcówka wału silnika

	11
	11
	11

	Tabliczka znamionowa silnika elektrycznego

	12
	12
	12

	Śruba odpowietrzająca

	13
	13
	13

	Karta odpowietrzania przekładni

	14
	14
	14

	Pokrywa wyłącznika krańcowego

	15
	15
	15

	Naklejka 
	Części pod napięciem elektrycznym


	16
	16
	16

	Sześciokątny adapter do ręcznej obsługi 

	17
	17
	17

	Wewnętrzny klucz sześciokątny 

	* częściowy zakres dostawy


	Opis podzespołów znajduje się w rozdziałach opisujących podzespoły.

	3.5 Tabliczka znamionowa
	3.5 Tabliczka znamionowa
	Napęd elektryczny (przykład)
	Napęd elektryczny (przykład)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1
	1
	1
	1

	Wersja

	2
	2
	2

	Moment obrotowy T

	3
	3
	3

	Numer artykułu

	4
	4
	4

	Znamionowa prędkość obrotowa n

	5
	5
	5

	A60 do montażu na zewnątrz/obora,stajnia

	6
	6
	6

	Numer serii

	7
	7
	7

	Typ wyłącznika krańcowego

	8
	8
	8

	Numer zlecenia od klienta

	9
	9
	9

	Napięcie znamionowe U

	10
	10
	10

	Rok/miesiąc produkcji

	11
	11
	11

	Końcówka wału We




	Silnik elektryczny (przykład)
	Silnik elektryczny (przykład)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1
	1
	1
	1

	Typ silnika

	2
	2
	2

	Wersja napędu elektrycznego

	3
	3
	3

	Liczba faz

	4
	4
	4

	Numer seryjny silnika

	5
	5
	5

	Numer artykułu producenta silnika

	6
	6
	6

	Dane techniczne silnika

	7
	7
	7

	Czas trwania włączenia silnika 

	8
	8
	8

	Stopień ochrony IP (DIN EN 60529)

	9
	9
	9

	Klasa materiału izolującego silnik

	10
	10
	10

	Znak CE silnika elektrycznego






	4 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
	4 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
	4.1 Przeznaczenie produktu
	4.1 Przeznaczenie produktu
	Dokładny opis produktu w dostarczonym wykonaniu znajduje się w potwierdzeniu odbioru lub na tabliczce znamionowej.
	Specjalny napęd wyłącznie do urządzeń wentylacyjnych i zaciemniających w sektorze komercyjnym, do 
	Specjalny napęd wyłącznie do urządzeń wentylacyjnych i zaciemniających w sektorze komercyjnym, do 
	Specjalny napęd wyłącznie do urządzeń wentylacyjnych i zaciemniających w sektorze komercyjnym, do 

	– wentylacji dachowej, liniowo położonych oszkleń dachowych, np. w szklarniach, centrach ogrodniczych, budynkach biurowych, halach, oborach, do wentylacji w szklarniach foliowych
	– wentylacji dachowej, liniowo położonych oszkleń dachowych, np. w szklarniach, centrach ogrodniczych, budynkach biurowych, halach, oborach, do wentylacji w szklarniach foliowych

	– wentylacji bocznej: liniowo położonych oszkleń, np. w szklarniach, na fasadach, w halach, do zwijanych żaluzji na oborach i szklarniach
	– wentylacji bocznej: liniowo położonych oszkleń, np. w szklarniach, na fasadach, w halach, do zwijanych żaluzji na oborach i szklarniach

	– Urządzeń zaciemniających: np. urządzeń zaciemniających na linach i zębatkach w szklarniach, do systemów lamelowych na fasadach
	– Urządzeń zaciemniających: np. urządzeń zaciemniających na linach i zębatkach w szklarniach, do systemów lamelowych na fasadach


	Specjalny napęd do pozycjonowania klap i zasuw w sektorze komercyjnym po uzgodnieniu z producentem.
	Dostępne są między innymi następujące specjalne wykonania (dostawa możliwa nie dla każdego typu)
	Dostępne są między innymi następujące specjalne wykonania (dostawa możliwa nie dla każdego typu)
	Dostępne są między innymi następujące specjalne wykonania (dostawa możliwa nie dla każdego typu)

	– Wykonanie A60 do montażu na zewnątrz/obora,stajnia
	– Wykonanie A60 do montażu na zewnątrz/obora,stajnia

	– Wykonanie z specjalnym silnikiem / z przetwornicą częstotliwości
	– Wykonanie z specjalnym silnikiem / z przetwornicą częstotliwości



	4.2 Warunki użytkowania
	4.2 Warunki użytkowania
	Dla napędów obowiązują następujące warunki użytkowania:
	Dla napędów obowiązują następujące warunki użytkowania:
	Dla napędów obowiązują następujące warunki użytkowania:

	– Moment obrotowy, uzupełniające wymiary montażowe i inne dane techniczne - patrz tabliczka znamionowa i katalog produktów.
	– Moment obrotowy, uzupełniające wymiary montażowe i inne dane techniczne - patrz tabliczka znamionowa i katalog produktów.

	– Napęd 
	– Napęd 
	nie


	– W związku z powstawaniem wysokich temperatur i wbudowanym stykiem ochronnym uzwojenia napędy z silnikami jednofazowymi posiadają ewentualnie krótsze czasy trwania włączenia niż napędy z silnikami trójfazowymi.
	– W związku z powstawaniem wysokich temperatur i wbudowanym stykiem ochronnym uzwojenia napędy z silnikami jednofazowymi posiadają ewentualnie krótsze czasy trwania włączenia niż napędy z silnikami trójfazowymi.

	– Zakres temperatury otoczenia dla pracy z napędem standardowym; przy znamionowej prędkości obrotowej 1 
	– Zakres temperatury otoczenia dla pracy z napędem standardowym; przy znamionowej prędkości obrotowej 1 
	-1
	-1


	– Dopuszczalne wahania napięcia w czasie eksploatacji: 
	– Dopuszczalne wahania napięcia w czasie eksploatacji: 

	– Dopuszczalne wahania częstotliwości w czasie eksploatacji: + 3 % / – 5 %
	– Dopuszczalne wahania częstotliwości w czasie eksploatacji: + 3 % / – 5 %

	– Położenie montażowe napędu dowolne.
	– Położenie montażowe napędu dowolne.

	– Maks. siła na wał odbioru mocy (odstęp od obudowy 50 mm): promieniowo 5000 N, osiowo 400 N.
	– Maks. siła na wał odbioru mocy (odstęp od obudowy 50 mm): promieniowo 5000 N, osiowo 400 N.

	– W czasie podnoszenia swobodnie wiszących ładunków, np. podnoszone ogrzewanie lub oświetlenie asymilacyjne nie wolno przestawiać instalacji, dopóki ładunek znajduje się w strefie przebywania osób. Cały system musi być zawsze zabezpieczo...
	– W czasie podnoszenia swobodnie wiszących ładunków, np. podnoszone ogrzewanie lub oświetlenie asymilacyjne nie wolno przestawiać instalacji, dopóki ładunek znajduje się w strefie przebywania osób. Cały system musi być zawsze zabezpieczo...

	– Nadaje się do 
	– Nadaje się do 
	zimnego oddymiania


	– Funkcjonowanie zapewnione dla temperatury otoczenia wynoszącej 105 
	– Funkcjonowanie zapewnione dla temperatury otoczenia wynoszącej 105 

	– Okres eksploatacji napędu wydłuża się znacznie:
	– Okres eksploatacji napędu wydłuża się znacznie:

	– jeżeli stosowane są cykle włączania pozwalające na regularne ochładzanie się napędu
	– jeżeli stosowane są cykle włączania pozwalające na regularne ochładzanie się napędu
	– jeżeli stosowane są cykle włączania pozwalające na regularne ochładzanie się napędu

	– jeżeli obciążenie jest niskie
	– jeżeli obciążenie jest niskie

	– jeżeli czas trwania włączenia jest krótki
	– jeżeli czas trwania włączenia jest krótki


	– jeżeli wartość obciążenia napędów z jednofazowymi silnikami w czasie eksploatacji jest wyraźnie mniejsza niż wartość obciążenia znamionowego, to napędy mogą się silnie nagrzewać. Może to powodować krótsze czas trwania włączenia
	– jeżeli wartość obciążenia napędów z jednofazowymi silnikami w czasie eksploatacji jest wyraźnie mniejsza niż wartość obciążenia znamionowego, to napędy mogą się silnie nagrzewać. Może to powodować krótsze czas trwania włączenia


	W celu rozszerzenia zakresu zastosowania oferujemy wykonania specjalne.

	4.3 Ograniczenie użytkowania
	4.3 Ograniczenie użytkowania
	Następujące ograniczenia obowiązują dla użytkowania napędu:
	Następujące ograniczenia obowiązują dla użytkowania napędu:
	Następujące ograniczenia obowiązują dla użytkowania napędu:

	– Napędu 
	– Napędu 
	nie 


	– Napędu 
	– Napędu 
	nie


	– Napędu 
	– Napędu 
	nie


	– Napęd 
	– Napęd 
	chronić


	– Napędu 
	– Napędu 
	nie


	– Napędu 
	– Napędu 
	nie


	– Napędu 
	– Napędu 
	nie



	Zabrania się wprowadzania w napędzie zmian konstrukcyjnych. W wypadku niestosowania się do podanych zakazów producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

	4.4 Nieprawidłowe użytkowanie
	4.4 Nieprawidłowe użytkowanie
	Wyraźnie ostrzegamy przed następującym nieprawidłowym użytkowaniem:
	Wyraźnie ostrzegamy przed następującym nieprawidłowym użytkowaniem:
	Wyraźnie ostrzegamy przed następującym nieprawidłowym użytkowaniem:

	– Napędu 
	– Napędu 
	nie


	– Napędu 
	– Napędu 
	nie





	5 Montaż
	5 Montaż
	Montaż może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany personel.
	Montaż może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany personel.
	Montaż może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany personel.


	Konieczne do tego będą następujące narzędzia i środki pomocnicze: 
	– Sześciokątny adapter z zakresu dostawy
	– Sześciokątny adapter z zakresu dostawy
	– Sześciokątny adapter z zakresu dostawy

	– Wewnętrzny klucz sześciokątny z zakresu dostawy
	– Wewnętrzny klucz sześciokątny z zakresu dostawy

	– Klucz nasadowy lub widełkowy M6
	– Klucz nasadowy lub widełkowy M6

	– Klucz nasadowy lub widełkowy M10 dla EWA 10 - 14
	– Klucz nasadowy lub widełkowy M10 dla EWA 10 - 14

	– Klucz nasadowy lub widełkowy M12 dla EWA 16
	– Klucz nasadowy lub widełkowy M12 dla EWA 16

	– Wkrętarka (nie wiertarka udarowa!)
	– Wkrętarka (nie wiertarka udarowa!)


	5.1 Transport
	5.1 Transport
	Napęd i osprzęt są fabrycznie zapakowane odpowiednio do ustalonego sposobu transportu. Napęd należy transportować wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
	W czasie ręcznego transportu nie przekraczać siły podnoszenia i noszenia poszczególnych osób. Unikać uderzeń i obijania. Zwrócić uwagę na uszkodzenia opakowania, napędu i osprzętu.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Zagrożenie dla życia spadającymi przedmiotami! 
	Zagrożenie dla życia spadającymi przedmiotami!
	Spadające przedmioty mogą stanowić zagrożenie dla osób.
	▶ Strefę zagrożenia należy zabezpieczyć taśmami oddzielającymi.
	▶ Strefę zagrożenia należy zabezpieczyć taśmami oddzielającymi.
	▶ Zastosować podest podnoszący i zamocować napęd na wale odbioru mocy przy pomocy odpowiednich taśm do podnoszenia przy dźwignicy.







	5.2 Montaż napędu
	5.2 Montaż napędu
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Szkody materialne w wyniku nierównomiernego rozłożenia momentu obrotowego! 
	Szkody materialne w wyniku nierównomiernego rozłożenia momentu obrotowego!
	W wyniku przekroczenia maksymalnego momentu obrotowego może dojść do uszkodzenia sprzęgieł.
	▶ Zapewnić, aby w wypadku momentu obrotowego wynoszącego 
	▶ Zapewnić, aby w wypadku momentu obrotowego wynoszącego 
	▶ Umieścić napęd pośrodku układu napędowego w celu równomiernego obciążenia sprzęgieł.






	5.2.1 Montaż nóżek
	5.2.1 Montaż nóżek
	▶ Wstępnie lekko przykręcić nóżki napędu 4 śrubami (EWA 12, EWA 14, EWA 16) lub M 10 (EWA 10) i 4 nakrętkami zabezpieczającymi do wspornika. Minimalna wytrzymałość śrub 8.8.
	▶ Wstępnie lekko przykręcić nóżki napędu 4 śrubami (EWA 12, EWA 14, EWA 16) lub M 10 (EWA 10) i 4 nakrętkami zabezpieczającymi do wspornika. Minimalna wytrzymałość śrub 8.8.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Szkody rzeczowe! 
	Szkody rzeczowe!
	Wał odbioru mocy może się oberwać w wyniku różnic w prostoliniowości w stosunku do rury odbioru mocy.
	▶ Wał odbioru mocy i rura odbioru mocy muszą leżeć na jednej linii.
	▶ Wał odbioru mocy i rura odbioru mocy muszą leżeć na jednej linii.
	▶ Wał odbioru mocy i rura odbioru mocy muszą leżeć na jednej linii.

	▶ Prostoliniowość wału i rury odbioru mocy uzyskuje się, stosując pod nóżki obudowy podkładki wyrównawcze.






	▶ W wypadku błędów prostoliniowości niemożliwych do wyrównania stosować sprzęgło wyrównawcze.
	▶ Dokręcić 4 śruby napędu; moment obrotowy 50 Nm (M 10) lub. 80 Nm (M 12).

	Jeżeli montaż wykonywany jest przy pomocy śrub drewnianych i kołków, to należy ustalić odpowiednio wytrzymałość śrub i moment obrotowy przy dokręcaniu.

	5.2.2 Montaż boczny
	5.2.2 Montaż boczny
	Dostarczone śruby (EWA 10, EWA 16) lub śruby do nóżek (EWA 12, EWA 14) można stosować, jeżeli odpowiadają głębokości wkręcania podanej w tabeli.
	▶ Napęd wstępnie lekko wkręcić 4 śrubami do otworów mocujących wspornika, uwzględniając głębokość wkręcania. Minimalna wytrzymałość śrub 8.8.
	▶ Napęd wstępnie lekko wkręcić 4 śrubami do otworów mocujących wspornika, uwzględniając głębokość wkręcania. Minimalna wytrzymałość śrub 8.8.
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	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Typ
	Typ

	Wielkość śruby
	Wielkość śruby

	Głębokość wkręcania do napędu min/mx 
	Głębokość wkręcania do napędu min/mx 



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	EWA 10 EWA 12 EWA 14
	EWA 10

	M 10
	M 10

	10 / 12 mm
	10 / 12 
	10 / 12 
	mm



	<TABLE ROW>
	EWA 16
	EWA 16

	M 12
	M 12

	12 / 15 mm
	12 / 15 
	12 / 15 
	mm







	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Szkody rzeczowe! 
	Szkody rzeczowe!
	Wał odbioru mocy może się oberwać w wyniku różnic w prostoliniowości w stosunku do rury odbioru mocy.
	▶ Wał odbioru mocy i rura odbioru mocy muszą leżeć na jednej linii.
	▶ Wał odbioru mocy i rura odbioru mocy muszą leżeć na jednej linii.
	▶ Wał odbioru mocy i rura odbioru mocy muszą leżeć na jednej linii.

	▶ W wypadku błędów prostoliniowości niemożliwych do wyrównania stosować sprzęgło wyrównawcze.






	▶ Dokręcić 4 śruby napędu; moment obrotowy 50 Nm (M 10) lub. 80 Nm (M 12).



	5.3 Montaż odpowietrznika przekładni
	5.3 Montaż odpowietrznika przekładni
	Zastosowanie odpowietrznika przekładni pozwala na uniknięcie pod- i nadciśnienia w obudowie przekładni.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	▶ Dodatkowo stosować się do wskazówek na karcie odpowietrzania przekładni w skrzynce wyłącznika krańcowego.
	▶ Dodatkowo stosować się do wskazówek na karcie odpowietrzania przekładni w skrzynce wyłącznika krańcowego.





	Śruba odpowietrzająca znajduje się pod pokrywą wyłącznika krańcowego, patrz podrozdział
	 5.5
	 16

	▶ Ustalić prawidłowe położenie śruby odpowietrzającej, w zależności od położenia montażowego według podanych niżej rysunków.
	▶ Ustalić prawidłowe położenie śruby odpowietrzającej, w zależności od położenia montażowego według podanych niżej rysunków.
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	<GRAPHIC>
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	▶ Wymienić śrubę znajdującą się w ustalonym położeniu na śrubę odpowietrzającą, zastosować pierścień uszczelniający z miedzi.
	▶ Zachować wykręconą śrubę.


	5.4 Montaż sprzęgła
	5.4 Montaż sprzęgła
	5.4.1 Montaż sprzęgła łańcuchowego KKS
	5.4.1 Montaż sprzęgła łańcuchowego KKS
	Firma Lock oferuje sprzęgła łańcuchowe w celu wyrównania niewielkich błędów prostoliniowości dla 1° i 6°. Nie wolno łączyć z sobą różnych typów.
	▶ Przy pomocy załączonych śrub (moment obrotowy dokręcania 40 Nm) zamontować obie połówki sprzęgła na wale i rurze odbioru mocy i zabezpieczyć śruby pierścieniem zabezpieczającym przy np. wałku sześciokątnym (We 66) lub wpustowym (W...
	▶ Przy pomocy załączonych śrub (moment obrotowy dokręcania 40 Nm) zamontować obie połówki sprzęgła na wale i rurze odbioru mocy i zabezpieczyć śruby pierścieniem zabezpieczającym przy np. wałku sześciokątnym (We 66) lub wpustowym (W...
	▶ Połówki sprzęgła tak przekręcić, aby zęby się pokrywały.
	▶ Podwójny łańcuch tak nałożyć na zęby połówek sprzęgła, aby końce łańcucha znajdowały się u góry.
	▶ Łańcuch zamontować zgodnie z podanymi niżej rysunkami.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	5.4.2 Montaż sprzęgła tulejowego BKS
	5.4.2 Montaż sprzęgła tulejowego BKS
	Lock oferuje sprzęgła tulejowe do przenoszenia momentu obrotowego napędów elektrycznych i ręcznych bez kompensacji odchyłek kątowych.
	▶ Przy pomocy załączonych śrub (moment obrotowy dokręcania 40 Nm) zamontować obie połówki sprzęgła tulejowego na wale i rurze odbioru mocy napędu i zabezpieczyć śruby pierścieniem zabezpieczającym przy np. wałku sześciokątnym (We 6...
	▶ Przy pomocy załączonych śrub (moment obrotowy dokręcania 40 Nm) zamontować obie połówki sprzęgła tulejowego na wale i rurze odbioru mocy napędu i zabezpieczyć śruby pierścieniem zabezpieczającym przy np. wałku sześciokątnym (We 6...



	5.5 Ustawianie wyłącznika krańcowego
	5.5 Ustawianie wyłącznika krańcowego
	Wyłącznik krańcowy po prawidłowym ustawieniu wyłącza automatycznie dwa zdefiniowane położenia krańcowe ruchu obrotowego napędu.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Na stronie internetowej www.lockdrives.com znajduje się animacja na temat ustawiania wyłącznika krańcowego.
	Na stronie internetowej www.lockdrives.com znajduje się animacja na temat ustawiania wyłącznika krańcowego.





	Zamontowany wyłącznik krańcowy END20.20 lub END20.40 przeznaczony jest do zakresu od 0 
	Następujące funkcje przełączania zostały wstępnie ustalone:
	Następujące funkcje przełączania zostały wstępnie ustalone:
	Następujące funkcje przełączania zostały wstępnie ustalone:

	– Wyłącznik 
	– Wyłącznik 
	HI
	HI

	I


	– Wyłącznik 
	– Wyłącznik 
	HII
	HII

	II



	▶ Usunąć pokrywę wyłącznika krańcowego.
	▶ Usunąć pokrywę wyłącznika krańcowego.
	▶ Wyjąć gumową uszczelkę w EWA 10
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	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Szkody rzeczowe w wyniku zabrudzenia! 
	Szkody rzeczowe w wyniku zabrudzenia! 
	W wypadku przerwy w czasie uruchomienia/przygotowania do rozruchu instalacji mogą pojawić się zabrudzenia!
	▶ Strefę instalacji zabezpieczyć przed wilgocią i kurzem odpowiednimi osłonami.
	▶ Strefę instalacji zabezpieczyć przed wilgocią i kurzem odpowiednimi osłonami.






	▶ Jeżeli potencjometr sygnalizatora położenia przeszkadza w ustawieniu wyłącznika krańcowego, to można go tymczasowo zdemontować.
	▶ 6 śrub przy pierścieniach nastawczych musi być poluzowanych, a rolki wyłącznika krańcowego znajdują się we wgłębieniach pierścieni nastawczych. Rolki wyłącznika krańcowego nie mogą być odchylone. 6 śrub musi się znajdować na je...
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	▶ Połączyć wiertarkę z przystawką (wiertło sześciokątne 6 mm) z uszczelki gumowej z końcówką wału silnika.
	▶ Połączyć wiertarkę z przystawką (wiertło sześciokątne 6 mm) z uszczelki gumowej z końcówką wału silnika.
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	▶ Obrócić wiertarkę w kierunku obrotów 
	I

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Szkody rzeczowe! 
	Szkody rzeczowe!
	Jeżeli stosowana jest wkrętarka o dużej prędkości obrotowej lub wiertarka udarowa, to może dojść do uszkodzenia napędu.
	▶ W czasie obracania napędu wiertarką i adapterem pracować na niskich obrotach, maks. 1400 min
	▶ W czasie obracania napędu wiertarką i adapterem pracować na niskich obrotach, maks. 1400 min
	-1

	▶ Nie stosować wiertarek udarowych!






	▶ Przykręcić 3 śruby pierścieni nastawczych wyłącznika krańcowego 
	HI
	HI
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	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Zagrożenie dla życia spadającymi przedmiotami! 
	Zagrożenie dla życia spadającymi przedmiotami!
	Wskutek niecałkowitego ustawienia wyłącznika krańcowego może dojść do przekroczenia położenia krańcowego. Przekroczenie położenia krańcowego może doprowadzić do pęknięcia i upadku części wentylacji (np. szkło okienka).
	▶ Koniecznie dokręcić śrubę we wszystkich trzech pierścieniach nastawczych w odpowiednim kierunku obrotów!
	▶ Koniecznie dokręcić śrubę we wszystkich trzech pierścieniach nastawczych w odpowiednim kierunku obrotów!
	▶ Koniecznie dokręcić śrubę we wszystkich trzech pierścieniach nastawczych w odpowiednim kierunku obrotów!







	▶ Jak wyżej opisano ustawić napęd, obracając w kierunku drugiego położenia krańcowego 
	II


	▶ Dokręcić 3 śruby pierścieni nastawczych wyłącznika krańcowego 
	▶ Dokręcić 3 śruby pierścieni nastawczych wyłącznika krańcowego 
	HII
	HII
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	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Wilgoć w skrzynce wyłącznika krańcowego! 
	Wilgoć w skrzynce wyłącznika krańcowego!
	Wyłącznik krańcowy może przestać działać wskutek korozji. Wskutek przekroczenia położenia krańcowego może dojść do pęknięcia i upadku części wentylacji (np. szkło okienka). Może dojść do zranienia osób znajdujących się w pobliżu
	▶ Obszar wyłącznika krańcowego musi być suchy; w razie potrzeby osuszyć.
	▶ Obszar wyłącznika krańcowego musi być suchy; w razie potrzeby osuszyć.






	▶ Zamontować z powrotem pokrywę wyłącznika krańcowego i uszczelkę z gumy przy pomocy 4 śrub i 4 podkładek z tworzywa sztucznego. Płaską uszczelkę zamontowaną w EWA 16 służącą jako nośnik części przechowywać poza skrzynką wyłą...

	W wypadku wykonania z dodatkowymi wyłącznikami END20.40 ustawienie wyłączników 
	SI
	SI

	SII
	SII

	HI
	HI

	HII
	HII



	5.6 Montaż sygnalizatora położenia PAR 06
	5.6 Montaż sygnalizatora położenia PAR 06
	Sygnalizator położenia zgłasza położenie napędu do układu regulacji. 
	Sygnalizator położenia montowany jest w zamówionym napędzie fabrycznie. Opis ustawienia znajduje się w podrozdziale
	 5.7
	 20

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Przed zamontowaniem sygnalizatora położenia przeprowadzić ustawienie wyłącznika krańcowego, patrz podrozdział 5.5 strona 16. 
	Przed zamontowaniem sygnalizatora położenia przeprowadzić ustawienie wyłącznika krańcowego, patrz podrozdział
	 5.5
	 16

	Po zamontowaniu sygnalizatora położenia niemożliwe jest jego ustawienie. W celu ustawienia sygnalizator położenia należy wymontować.





	Standardowy sygnalizator położenia PAR 06 przeznaczony jest do zakresu od 0 
	▶ Zdjąć pokrywę wyłącznika krańcowego i gumową uszczelkę, patrz podrozdział 
	▶ Zdjąć pokrywę wyłącznika krańcowego i gumową uszczelkę, patrz podrozdział 
	 5.5
	 16

	▶ Śrubą zamontować zębnik z osią w blaszce wyłącznika krańcowego, moment obrotowy dokręcania 10 Nm. Przytrzymać oś wewnętrznym kluczem sześciokątnym z uszczelki gumowej. Koło zębate musi zazębić się z zębami małego koła zębat...
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	▶ Odpowiednio do żądanych obrotów wału odbioru mocy wybrać potencjometr i koło zębate zgodnie z podaną tabelą. W tabeli zostały podane wartości maksymalne, rzeczywista liczba obrotów musi być zawsze mniejsza. Największą dokładność...

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Maks. obroty wału odbioru mocy
	Maks. obroty wału odbioru mocy

	Potencjo metr
	Potencjo metr

	Liczba zębów koła zębatego
	Liczba zębów koła zębatego


	<TABLE ROW>
	EWA 10/12/14
	EWA 10/12/14

	EWA 16
	EWA 16



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	1,2
	1,2

	0,8
	0,8

	1:1
	1:1

	20
	20


	<TABLE ROW>
	4,0
	4,0

	2,6
	2,6

	3:1
	3:1

	20
	20


	<TABLE ROW>
	6,7
	6,7

	4,5
	4,5

	5:1
	5:1

	20
	20


	<TABLE ROW>
	13,5
	13,5

	9,1
	9,1

	10:1
	10:1

	20
	20


	<TABLE ROW>
	19,3
	19,3

	13,0
	13,0

	3:1
	3:1

	28
	28


	<TABLE ROW>
	25,5
	25,5

	17,3
	17,3

	3:1
	3:1

	37
	37


	<TABLE ROW>
	32,2
	32,2

	21,8
	21,8

	5:1
	5:1

	28
	28


	<TABLE ROW>
	42,6
	42,6

	28,9
	28,9

	5:1
	5:1

	37
	37


	<TABLE ROW>
	64,5
	64,5

	43,7
	43,7

	10:1
	10:1

	28
	28


	<TABLE ROW>
	85,4
	85,4

	57,9
	57,9

	10:1
	10:1

	37
	37






	▶ Włożyć potencjometr razem z kołem zębatym wybranym zgodnie z tabelą, nakrętką i pierścieniem sprężystym w blaszkę wyłącznika krańcowego.
	▶ Włożyć potencjometr razem z kołem zębatym wybranym zgodnie z tabelą, nakrętką i pierścieniem sprężystym w blaszkę wyłącznika krańcowego.
	▶ Przykręcić potencjometr razem z podłożonym pierścieniem sprężystym (tylko w wypadku potencjometrów z gwintem metalowym) i nakrętką.
	(Moment obrotowy dokręcania 1,2 Nm).
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	<GRAPHIC>


	▶ Przesunąć koło zębate tak, aby zęby 
	nie
	lekko

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	5.7 Ustawianie sygnalizatora położenia
	5.7 Ustawianie sygnalizatora położenia
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Przed zamontowaniem sygnalizatora położenia przeprowadzić ustawienie wyłącznika krańcowego, patrz podrozdział 5.5 strona 16. 
	Przed zamontowaniem sygnalizatora położenia przeprowadzić ustawienie wyłącznika krańcowego, patrz podrozdział
	 5.5
	 16

	Po zamontowaniu sygnalizatora położenia niemożliwe jest jego ustawienie. W celu ustawienia sygnalizator położenia należy wymontować.





	▶ Napęd obrócić wiertarką w kierunku obrotów 
	▶ Napęd obrócić wiertarką w kierunku obrotów 
	I

	▶ Pokręcić potencjometr przy pomocy zamocowanego koła zębatego 
	w kierunku odwrotnym do kierunku obrotów koła pośredniego Z54

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Szkody rzeczowe! 
	Szkody rzeczowe!
	Przekroczenie maksymalnej liczby obrotów powoduje zniszczenie potencjometru i konieczność jego wymiany.
	▶ Stosować się do możliwej liczby obrotów wału odbioru mocy stosowanego potencjometru. W razie potrzeby zamówić inny potencjometr.
	▶ Stosować się do możliwej liczby obrotów wału odbioru mocy stosowanego potencjometru. W razie potrzeby zamówić inny potencjometr.






	▶ Ponownie odkręcić śruby M3 w kole zębatym. Tak przesunąć koło zębate na wałku potencjometru, aby zazębił się z kołem zębatym. Następnie dokręcić śruby M3, moment obrotowy dokręcania 0,5 Nm.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
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	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	▶ Przeprowadzić próbę pracy napędu. Kierunek obrotów wału odbioru mocy musi się zgadzać z sygnałem sterowania.
	▶ Sprawdzić prawidłowe ustawienie i działanie sygnalizatora położenia przy pomocy woltomierza.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Wilgoć w skrzynce wyłącznika krańcowego! 
	Wilgoć w skrzynce wyłącznika krańcowego!
	Wyłącznik krańcowy może przestać działać wskutek korozji. Wskutek przekroczenia położenia krańcowego może dojść do pęknięcia i upadku części wentylacji (np. szkło okienka). Może dojść do zranienia osób znajdujących się w pobliżu
	▶ Obszar wyłącznika krańcowego musi być suchy; w razie potrzeby osuszyć.
	▶ Obszar wyłącznika krańcowego musi być suchy; w razie potrzeby osuszyć.






	▶ Założyć pokrywę wyłącznika krańcowego i gumową uszczelkę, patrz podrozdział 
	 5.5
	 16


	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Kable i przewody nigdy nie powinny dotykać kół zębatych. 
	Kable i przewody nigdy nie powinny dotykać kół zębatych.
	▶ Kable sterowania ułożyć np. w wybraniu blaszki wyłącznika krańcowego lub stosować łączniki przewodowe.







	6 Podłączenie do sieci elektrycznej i uruchomienie
	6 Podłączenie do sieci elektrycznej i uruchomienie
	Podłączenie i uruchomienie przeprowadzać może wyłącznie po wykonanym montażu napędu tylko wykwalifikowany personel.
	6.1 Podłączenie do sieci w wypadku 3-fazowych silników prądu zmiennego i silników prądu stałego.
	6.1 Podłączenie do sieci w wypadku 3-fazowych silników prądu zmiennego i silników prądu stałego.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	W wypadku napędów z podłączeniem do sieci 3-fazowej lub podłączeniem do prądu stałego wyłączniki krańcowe „HI“ i „HII“ i opcjonalne wyłączniki dodatkowe „SI“ i „SII“ podłączane są do sterowania. Wyłączanie krańcowe ...
	W wypadku napędów z podłączeniem do sieci 3-fazowej lub podłączeniem do prądu stałego wyłączniki krańcowe 
	HI
	HI

	HII
	HII

	SI
	SI

	SII
	SII







	6.1.1 Podłączanie wyłączników krańcowych
	6.1.1 Podłączanie wyłączników krańcowych
	▶ Uwzględnić maksymalną moc załączania wyłączników dla przekroju przewodów wynoszącego 0,75 mm
	▶ Uwzględnić maksymalną moc załączania wyłączników dla przekroju przewodów wynoszącego 0,75 mm
	2

	– niskim napięciu: 
	– niskim napięciu: 
	– niskim napięciu: 

	– obniżonym napięciu < 30 VDC, prąd elektryczny 
	– obniżonym napięciu < 30 VDC, prąd elektryczny 



	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Szkody rzeczowe! 
	Szkody rzeczowe!
	Po eksploatacji przy pomocy dwóch różnych wartości napięcia i natężenia prądu wyłącznik krańcowy nie pracuje już niezawodnie.
	▶ Nie stosować już wyłącznika krańcowego użytego na niskim napięciu (np. 230 V AC) na napięciu obniżonym (24 V DC)!
	▶ Nie stosować już wyłącznika krańcowego użytego na niskim napięciu (np. 230 V AC) na napięciu obniżonym (24 V DC)!
	▶ Stosować się do dopuszczalnego zakresu natężenia prądu dla obniżonego napięcia od co najmniej 20 mA do maksymalnie 100 mA.






	▶ Zdjąć pokrywę wyłącznika krańcowego i gumową uszczelkę, patrz podrozdział 
	▶ Zdjąć pokrywę wyłącznika krańcowego i gumową uszczelkę, patrz podrozdział 
	 5.5
	 16
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	▶ Przeprowadzić przewód przyłączeniowy (przekrój przewodu 6 
	▶ Podłączyć kable do listwy przyłączeniowej w następujący sposób:
	Standardowy zakres dostawy z END20.20
	Standardowy zakres dostawy z END20.20
	Standardowy zakres dostawy z END20.20

	– Przyłącze wyłącznika 
	– Przyłącze wyłącznika 
	HI
	HI



	– Przyłącze wyłącznika 
	– Przyłącze wyłącznika 
	HII
	HII



	Opcjonalnie z END20.40:
	Opcjonalnie z END20.40:

	– Przyłącze wyłącznika 
	– Przyłącze wyłącznika 
	SI
	SI



	– Przyłącze wyłącznika 
	– Przyłącze wyłącznika 
	SII
	SII
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	▶ Podłączyć przewód ochronny do przyłącza PE (moment obrotowy dokręcania 8 Nm) Jeżeli producent sterowania przewidział przewód ekranowany, to ekran można nałożyć na przewód ochronny.
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	▶ Jeżeli stosuje się 
	SI
	SI

	SII
	SII
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	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Kable i przewody nigdy nie powinny dotykać kół zębatych. 
	Kable i przewody nigdy nie powinny dotykać kół zębatych.
	▶ Kable sterowania ułożyć np. w wybraniu blaszki wyłącznika krańcowego lub stosować łączniki przewodowe.





	▶ Przykręcić złącze śrubowe kabla.
	▶ Zamontować z powrotem pokrywę wyłącznika krańcowego i uszczelkę z gumy przy pomocy 4 śrub i 4 podkładek z tworzywa sztucznego. Płaską uszczelkę zamontowaną w EWA 16 służącą jako nośnik części przechowywać poza skrzynką wyłą...
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Zakleszczone kable! 
	Zakleszczone kable!
	Możliwe zakłócenia w czasie pracy wskutek zakleszczenia kabli.
	▶ Nie zakleszczać kabli.
	▶ Nie zakleszczać kabli.
	▶ Zawracać uwagę na szczelność.






	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Wilgoć w skrzynce wyłącznika krańcowego! 
	Wilgoć w skrzynce wyłącznika krańcowego!
	Wyłącznik krańcowy może przestać działać wskutek korozji. Wskutek przekroczenia położenia krańcowego może dojść do pęknięcia i upadku części wentylacji (np. szkło okienka). Może dojść do zranienia osób znajdujących się w pobliżu
	▶ Obszar wyłącznika krańcowego musi być suchy; w razie potrzeby osuszyć.
	▶ Obszar wyłącznika krańcowego musi być suchy; w razie potrzeby osuszyć.








	6.1.2 Podłączenie silnika 3-fazowego do sieci elektrycznej
	6.1.2 Podłączenie silnika 3-fazowego do sieci elektrycznej
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Napięcie i częstotliwość źródła prądu nie zgadzają się z danymi na tabliczce znamionowej silnika elektrycznego. 
	Napięcie i częstotliwość źródła prądu nie zgadzają się z danymi na tabliczce znamionowej silnika elektrycznego.
	Możliwe zniszczenie napędu.
	▶ Zapewnić, aby napięcie i częstotliwość źródła prądu zgadzały się z danymi na tabliczce znamionowej silnika elektrycznego.
	▶ Zapewnić, aby napięcie i częstotliwość źródła prądu zgadzały się z danymi na tabliczce znamionowej silnika elektrycznego.






	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Dostarczane silniki są wyposażone w lice kontrolne. Służą one do fabrycznej kontroli działania. 
	Dostarczane silniki są wyposażone w lice kontrolne. Służą one do fabrycznej kontroli działania.
	▶ Podczas podłączenia silnika lice kontrolne należy usunąć i zastosować odpowiednie przewody przyłączeniowe.





	▶ Przewód ochronny odpowiadający normie DIN VDE 0100 koniecznie podłączyć do zaznaczonego zacisku silnika elektrycznego.
	▶ Przewód ochronny odpowiadający normie DIN VDE 0100 koniecznie podłączyć do zaznaczonego zacisku silnika elektrycznego.
	▶ Przewód ochronny odpowiadający normie DIN VDE 0100 koniecznie podłączyć do zaznaczonego zacisku silnika elektrycznego.


	▶ Usunąć pokrywę skrzynki zaciskowej.
	▶ Usunąć pokrywę skrzynki zaciskowej.
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	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Szkody rzeczowe w wyniku zabrudzenia! 
	Szkody rzeczowe w wyniku zabrudzenia! 
	W wypadku przerwy w czasie uruchomienia/przygotowania do rozruchu instalacji mogą pojawić się zabrudzenia!
	▶ Strefę instalacji zabezpieczyć przed wilgocią i kurzem odpowiednimi osłonami.
	▶ Strefę instalacji zabezpieczyć przed wilgocią i kurzem odpowiednimi osłonami.






	▶ Przeprowadzić przewód przyłączeniowy przez złącze śrubowe kabla M 20x1,5, jeżeli to konieczne usunąć zatyczkę.
	▶ Podłączyć silnik elektryczny:
	– Przewód ochronny do zacisku PE
	– Przewód ochronny do zacisku PE
	– Przewód ochronny do zacisku PE

	– Faza L1 do zacisku U1
	– Faza L1 do zacisku U1

	– Faza L2 do zacisku V1
	– Faza L2 do zacisku V1

	– Faza L3 do zacisku W1
	– Faza L3 do zacisku W1
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	▶ Wiertarką obrócić napęd do położenia 
	pomiędzy

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Szkody rzeczowe! 
	Szkody rzeczowe!
	Jeżeli stosowana jest wkrętarka o dużej prędkości obrotowej lub wiertarka udarowa, to może dojść do uszkodzenia napędu.
	▶ W czasie obracania napędu wiertarką i adapterem pracować na niskich obrotach, maks. 1400 min
	▶ W czasie obracania napędu wiertarką i adapterem pracować na niskich obrotach, maks. 1400 min
	-1

	▶ Nie stosować wiertarek udarowych!






	▶ Ustalić kierunek obrotów, na krótko uruchamiając napęd i porównać ze strzałką kierunku obrotów na wale odbioru mocy.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Zagrożenie dla życia w wyniku przekroczenia położenia krańcowego! 
	Zagrożenie dla życia w wyniku przekroczenia położenia krańcowego!
	Wskutek przekroczenia położenia krańcowego może dojść do pęknięcia i upadku części wentylacji (np. szkło okienka). Może dojść do zranienia osób znajdujących się w pobliżu.
	Kierunek obrotów 
	I
	HI
	HI

	II
	HII
	HII







	▶ W celu zmiany kierunku obrotów zamienić w razie potrzeby fazę L1 na fazę L2.
	▶ Z powrotem nałożyć pokrywę skrzynki zaciskowej.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Szkody rzeczowe wskutek wilgoci w skrzynce zaciskowej! 
	Szkody rzeczowe wskutek wilgoci w skrzynce zaciskowej!
	W wyniku korozji silnik może przestać działać - konieczna będzie jego wymiana.
	▶ Nie zakleszczać kabli.
	▶ Nie zakleszczać kabli.
	▶ Zawracać uwagę na szczelność.
	▶ Złącze śrubowe kabla powinno być skierowane na dół.
	▶ Obszar instalacji musi być suchy; w razie potrzeby osuszyć.






	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Zagrożenie dla życia w wyniku sił mechanicznych! 
	Zagrożenie dla życia w wyniku sił mechanicznych!
	Zamiana faz w sieci zasilającej powoduje zmianę kierunku obrotów napędu. Jeżeli zmieniona zostanie faza, to przestają działać wyłączniki krańcowe.
	▶ Przed sterowaniem napędu zainstalować czujnik kolejności faz.
	▶ Przed sterowaniem napędu zainstalować czujnik kolejności faz.








	6.1.3 Podłączenie silnika prądu stałego do sieci elektrycznej
	6.1.3 Podłączenie silnika prądu stałego do sieci elektrycznej
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Możliwe zniszczenie napędu. 
	Możliwe zniszczenie napędu.
	Napięcie i częstotliwość źródła prądu nie zgadzają się z danymi na tabliczce znamionowej silnika elektrycznego.
	▶ Zapewnić, aby napięcie i częstotliwość źródła prądu zgadzały się z danymi na tabliczce znamionowej silnika elektrycznego.
	▶ Zapewnić, aby napięcie i częstotliwość źródła prądu zgadzały się z danymi na tabliczce znamionowej silnika elektrycznego.






	▶ Usunąć pokrywę skrzynki zaciskowej.
	▶ Usunąć pokrywę skrzynki zaciskowej.
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	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Szkody rzeczowe w wyniku zabrudzenia! 
	Szkody rzeczowe w wyniku zabrudzenia! 
	W wypadku przerwy w czasie uruchomienia/przygotowania do rozruchu instalacji mogą pojawić się zabrudzenia!
	▶ Strefę instalacji zabezpieczyć przed wilgocią i kurzem odpowiednimi osłonami.
	▶ Strefę instalacji zabezpieczyć przed wilgocią i kurzem odpowiednimi osłonami.






	▶ Przeprowadzić przewód przyłączeniowy przez złącze śrubowe kabla M 20x1,5, jeżeli to konieczne usunąć zatyczkę.

	▶ Podłączyć silnik elektryczny:
	▶ Podłączyć silnik elektryczny:
	– Żyła A1 = plus (+) 24VDC
	– Żyła A1 = plus (+) 24VDC
	– Żyła A1 = plus (+) 24VDC

	– Żyła A2 = minus (
	– Żyła A2 = minus (
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	▶ Wiertarką obrócić napęd do położenia 
	pomiędzy

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Szkody rzeczowe! 
	Szkody rzeczowe!
	Jeżeli stosowana jest wkrętarka o dużej prędkości obrotowej lub wiertarka udarowa, to może dojść do uszkodzenia napędu.
	▶ W czasie obracania napędu wiertarką i adapterem pracować na niskich obrotach, maks. 1400 min
	▶ W czasie obracania napędu wiertarką i adapterem pracować na niskich obrotach, maks. 1400 min
	-1

	▶ Nie stosować wiertarek udarowych!






	▶ Ustalić kierunek obrotów, na krótko uruchamiając napęd i porównać ze strzałką kierunku obrotów na wale odbioru mocy.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Zagrożenie dla życia w wyniku przekroczenia położenia krańcowego! 
	Zagrożenie dla życia w wyniku przekroczenia położenia krańcowego!
	Wskutek przekroczenia położenia krańcowego może dojść do pęknięcia i upadku części wentylacji (np. szkło okienka). Może dojść do zranienia osób znajdujących się w pobliżu.
	Kierunek obrotów 
	I
	HI
	HI

	II
	HII
	HII







	▶ Jeżeli to konieczne do zmiany kierunku obrotów zamienić żyły A1 i A2.
	▶ Z powrotem nałożyć pokrywę skrzynki zaciskowej.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Szkody rzeczowe wskutek wilgoci w skrzynce zaciskowej! 
	Szkody rzeczowe wskutek wilgoci w skrzynce zaciskowej!
	W wyniku korozji silnik może przestać działać - konieczna będzie jego wymiana.
	▶ Nie zakleszczać kabli.
	▶ Nie zakleszczać kabli.
	▶ Zawracać uwagę na szczelność.
	▶ Złącze śrubowe kabla powinno być skierowane na dół.
	▶ Obszar instalacji musi być suchy; w razie potrzeby osuszyć.









	6.2 Podłączenie do sieci 1-fazowych silników prądu zmiennego.
	6.2 Podłączenie do sieci 1-fazowych silników prądu zmiennego.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Zagrożenie dla życia w wyniku przekroczenia położenia krańcowego! 
	Zagrożenie dla życia w wyniku przekroczenia położenia krańcowego!
	W wyniku za szybkiego przełączenia kierunku obrotu napęd może pracować dalej w poprzednim kierunku i może przekroczyć położenie krańcowe.
	Wskutek przekroczenia położenia krańcowego może dojść do pęknięcia i upadku części wentylacji (np. szkło okienka). Może dojść do zranienia osób znajdujących się w pobliżu.
	▶ Zmianę kierunku obrotów osiąga się położeniem 
	▶ Zmianę kierunku obrotów osiąga się położeniem 
	▶ Zmianę kierunku obrotów osiąga się położeniem 
	WYŁ


	▶ W celu zmiany kierunku obrotów silnika w sterowaniu należy zastosować człon czasowy ok. 2 s.
	▶ W celu zmiany kierunku obrotów silnika w sterowaniu należy zastosować człon czasowy ok. 2 s.







	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	W wypadku podłączenia do sieci 1-fazowej silnik wyłączany jest bezpośrednio poprzez wyłączniki krańcowe „HI“ i „HII“. Opcjonalne wyłączniki dodatkowe „SI“ i „SII“ są fabrycznie połączone szeregowo z „HI“ i „HII“. 
	W wypadku podłączenia do sieci 1-fazowej silnik wyłączany jest bezpośrednio poprzez wyłączniki krańcowe 
	HI
	HI

	HII
	HII

	SI
	SI

	SII
	SII

	HI
	HI

	HII
	HII


	Zmianę kierunku obrotów osiąga się położeniem 
	WYŁ

	W celu zmiany kierunku obrotów silnika w sterowaniu należy zastosować człon czasowy ok. 2 s.





	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Możliwe zniszczenie napędu. 
	Możliwe zniszczenie napędu.
	Napięcie i częstotliwość źródła prądu nie zgadzają się z danymi na tabliczce znamionowej silnika elektrycznego.
	▶ Zapewnić, aby napięcie i częstotliwość źródła prądu zgadzały się z danymi na tabliczce znamionowej silnika elektrycznego.
	▶ Zapewnić, aby napięcie i częstotliwość źródła prądu zgadzały się z danymi na tabliczce znamionowej silnika elektrycznego.






	Silniki wyposażone są fabrycznie w 4-żyłowy przewód przyłączeniowy.
	Silniki wyposażone są fabrycznie w 4-żyłowy przewód przyłączeniowy.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Dla specjalnych opcji podłączeń w skrzynce wyłącznika krańcowego leży tymczasowo nie podłączona szósta lica w końcówce ochronnej. Ta lica jest bez znaczenia dla podłączenia i uruchomienia w połączeniu z wyłącznikiem krańcowym END 20.
	Dla specjalnych opcji podłączeń w skrzynce wyłącznika krańcowego leży tymczasowo nie podłączona szósta lica w końcówce ochronnej. Ta lica jest bez znaczenia dla podłączenia i uruchomienia w połączeniu z wyłącznikiem krańcowym END 20.





	▶ Podłączyć przewód przyłączeniowy do odpowiedniej puszki rozgałęźnej, zwracając uwagę na oznaczenie żył i planu połączeń producenta sterowania. 
	Wersja dla Europy:
	Wersja dla Europy:
	– żółto-zielona żyła = przewód ochronny (PE)
	– żółto-zielona żyła = przewód ochronny (PE)

	– niebieska żyła = przewód neutralny (3/N=N)
	– niebieska żyła = przewód neutralny (3/N=N)

	– szara żyła = faza dla kierunku obrotów I (1/A=L)
	– szara żyła = faza dla kierunku obrotów I (1/A=L)

	– czarna żyła = faza dla kierunku obrotów II (2/Z=L1)
	– czarna żyła = faza dla kierunku obrotów II (2/Z=L1)


	Wersja dla Ameryki Północnej (120 V i 
	Wersja dla Ameryki Północnej (120 V i 
	– zielona żyła = przewód ochronny (PE)
	– zielona żyła = przewód ochronny (PE)

	– biała żyła = przewód neutralny (N przy 120 V) (COM przy 240 V)
	– biała żyła = przewód neutralny (N przy 120 V) (COM przy 240 V)

	– czarna żyła = faza dla kierunku obrotów I (L)
	– czarna żyła = faza dla kierunku obrotów I (L)

	– czerwona żyła = faza dla kierunku obrotów II (L1)
	– czerwona żyła = faza dla kierunku obrotów II (L1)


	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Wyłączniki krańcowe są już oprzewodowane. Jeżeli oprzewodowanie ma zostać zmienione, to postępować zgodnie z instrukcjami w podrozdziale 6.1.1, strona 21.
	Wyłączniki krańcowe są już oprzewodowane. Jeżeli oprzewodowanie ma zostać zmienione, to postępować zgodnie z instrukcjami w podrozdziale 
	 6.1.1
	 21







	Jeżeli podłącza się kilka napędów, to każdy napęd musi być podłączony poprzez osobny wyłącznik lub przekaźnik.

	6.3 Ustawianie stycznika silnikowego użytkownika
	6.3 Ustawianie stycznika silnikowego użytkownika
	▶ Ustawić stycznik silnikowy w sterowaniu użytkownika na wartość przyłączeniową według tabliczki znamionowej silnika elektrycznego.
	▶ Ustawić stycznik silnikowy w sterowaniu użytkownika na wartość przyłączeniową według tabliczki znamionowej silnika elektrycznego.
	▶ Uruchomić napęd w trybie ZAŁ/WYŁ. 
	▶ Eksploatować napęd pod obciążeniem w zakresie pracy pomiędzy punktami wyłączania. Zmierzyć i sprawdzić pobór prądu silnika w czasie całego przebiegu otwierania i zamykania.
	▶ Ustawić stycznik silnikowy na wartość wyższą o 5% niż wartość zmierzona. Ustawiona wartość może przekraczać wartość przyłączową o maksymalnie 3 % (ochrona przed przeciążeniem).

	We wszystkich silnikach 1-fazowych fabrycznie wbudowany jest zestyk ochronny uzwojenia, który chroni silnik przed przegrzaniem.

	6.4 Podłączenie sygnalizatora położenia PAR 06 (opcja)
	6.4 Podłączenie sygnalizatora położenia PAR 06 (opcja)
	Przewód przyłączeniowy potencjometru jako obniżone napięcie funkcjonalne przełożyć oddzielnie od innych przewodów lub z ekranem odpowiadającym wymaganiom kompatybilności elektromagnetycznej.
	▶ Jeżeli sygnalizator położenia nie jest zamontowany fabrycznie, to w obudowę należy wkręcić złącze śrubowe kabla, wielkość M 16x1,5. Przeciągnąć przez złącze przewód przyłączeniowy (przekrój kabla 4 
	▶ Jeżeli sygnalizator położenia nie jest zamontowany fabrycznie, to w obudowę należy wkręcić złącze śrubowe kabla, wielkość M 16x1,5. Przeciągnąć przez złącze przewód przyłączeniowy (przekrój kabla 4 
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	▶ Zgodnie z podanym niżej rysunkiem połączyć przewód przyłączeniowy z zaciskami potencjometru 21, 22, 23.
	▶ Zgodnie z podanym niżej rysunkiem połączyć przewód przyłączeniowy z zaciskami potencjometru 21, 22, 23.
	W tym celu można usunąć wtyczkę potencjometru.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Kable i przewody nigdy nie powinny dotykać kół zębatych. 
	Kable i przewody nigdy nie powinny dotykać kół zębatych.
	▶ Kable sterowania ułożyć np. w wybraniu blaszki wyłącznika krańcowego lub stosować łączniki przewodowe.







	6.5 Uruchomienie
	6.5 Uruchomienie
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Zastosowanie grupy zespołu napędowego 1Cm zgodnie z DIN 15020 jest niezbędne do uzyskania długiego okresu eksploatacji napędu. 
	Zastosowanie grupy zespołu napędowego 1Cm zgodnie z DIN 15020 jest niezbędne do uzyskania długiego okresu eksploatacji napędu.
	▶ Ustawić sterowanie/regulację odpowiednio do grupy zespołu napędowego.
	▶ Ustawić sterowanie/regulację odpowiednio do grupy zespołu napędowego.
	▶ Lock zaleca zamontowanie licznika roboczogodzin.






	Po zakończeniu montażu przeprowadzić bieg próbny. Należy wykonać następujące czynności:
	Po zakończeniu montażu przeprowadzić bieg próbny. Należy wykonać następujące czynności:
	▶ Przed włączeniem napędu zabezpieczyć strefę zagrożenia według obowiązujących przepisów.
	▶ Uruchomić napęd nie w trybie automatycznym, tylko w trybie ZAŁ/WYŁ.
	▶ Sprawdzić działanie wyłącznika krańcowego, jak również punkty wyłączania dla obu kierunków obrotów.
	▶ Jeżeli to konieczne, skorygować ustawienie wyłącznika krańcowego.
	▶ Sprawdzić prawidłowe osadzenie i prawidłowość położenia śruby odpowietrzającej, patrz podrozdział
	 5.3
	 15

	▶ Sprawdzić zgodność kierunków obrotów 
	I
	II
	Otwarte
	Zamknięte

	▶ Zamontować pokrywę wyłącznika krańcowego, patrz podrozdział
	 5.5
	 16


	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Zagrożenie dla życia w wyniku działania prądu elektrycznego i sił mechanicznych! 
	Zagrożenie dla życia w wyniku działania prądu elektrycznego i sił mechanicznych!
	W wyniku nadrzędnych funkcji, takich jak np. komunikaty o wietrze lub deszczu napęd może uruchomić się nawet wtedy, jeżeli sterowanie ustawiono na 
	zatrzymanie

	▶ Zasilanie energią elektryczną należy wyłączyć przed wykonaniem jakichkolwiek prac przy napędzie czy maszynie i zabezpieczyć je przed ponownym włączeniem np. kłódką. Dotyczy to pomocniczych obwodów prądu, takich jak np. wyłączniki...
	▶ Zasilanie energią elektryczną należy wyłączyć przed wykonaniem jakichkolwiek prac przy napędzie czy maszynie i zabezpieczyć je przed ponownym włączeniem np. kłódką. Dotyczy to pomocniczych obwodów prądu, takich jak np. wyłączniki...
	zatrzymanie

	▶ W wypadku stosowania jednofazowych silników prądu przemiennego sprawdzić przed rozpoczęciem prac, czy kondensatory są wyładowane.








	7 Eksploatacja
	7 Eksploatacja
	7.1 Hałas
	7.1 Hałas
	Wartość natężenia hałasu (poziomu ciśnienia akustycznego) jest niższa niż 70 dB (A).

	7.2 Nagrzanie
	7.2 Nagrzanie
	Napęd nie jest przewidziany do pracy ciągłej. Stosować się do wskazówek dot. czasu trwania włączenia w podrozdziale
	 4.2
	 12

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Zagrożenie poparzeniem! 
	Zagrożenie poparzeniem!
	Temperatura napędu może osiągnąć 60 
	▶ Przewidzieć osłonę zabezpieczającą przed dotknięciem.
	▶ Przewidzieć osłonę zabezpieczającą przed dotknięciem.








	8 Kontrole i konserwacja
	8 Kontrole i konserwacja
	Prace kontrolne i konserwacyjne może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany personel.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Zagrożenie dla życia spadającymi przedmiotami! 
	Zagrożenie dla życia spadającymi przedmiotami!
	Spadające przedmioty mogą stanowić zagrożenie dla osób.
	▶ Strefę zagrożenia należy zabezpieczyć taśmami oddzielającymi.
	▶ Strefę zagrożenia należy zabezpieczyć taśmami oddzielającymi.






	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Zagrożenie dla życia w wyniku działania prądu elektrycznego i sił mechanicznych! 
	Zagrożenie dla życia w wyniku działania prądu elektrycznego i sił mechanicznych!
	W wyniku nadrzędnych funkcji, takich jak np. komunikaty o wietrze lub deszczu napęd może uruchomić się w sposób niekontrolowany nawet wtedy, jeżeli sterowanie ustawiono na 
	zatrzymanie

	▶ Zasilanie energią elektryczną należy wyłączyć przed wykonaniem jakichkolwiek prac przy napędzie czy maszynie i zabezpieczyć je przed ponownym włączeniem np. kłódką. Dotyczy to pomocniczych obwodów prądu, takich jak np. wyłączniki...
	▶ Zasilanie energią elektryczną należy wyłączyć przed wykonaniem jakichkolwiek prac przy napędzie czy maszynie i zabezpieczyć je przed ponownym włączeniem np. kłódką. Dotyczy to pomocniczych obwodów prądu, takich jak np. wyłączniki...
	zatrzymanie

	▶ Pamiętać o istniejącym niebezpieczeństwie związanym z ewentualnie resztkowo naładowanymi kondensatorami (np. w wypadku silników jednofazowych). Przed pracami konserwacyjnymi sprawdzić kondensatory odpowiednim multimetrem.






	8.1 Interwały czasowe konserwacji
	8.1 Interwały czasowe konserwacji
	Stosować się do przepisowych interwałów czasowych konserwacji.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Okres czasu
	Okres czasu

	Prace
	Prace



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	3 miesiące i 25 godzin roboczych
	3 miesiące i 25 godzin roboczych

	– Sprawdzić zewnętrzną stronę przekładni i miejsce pod napędem na wyciek oleju, patrz podrozdział 10.4, strona 32
	– Sprawdzić zewnętrzną stronę przekładni i miejsce pod napędem na wyciek oleju, patrz podrozdział
	– Sprawdzić zewnętrzną stronę przekładni i miejsce pod napędem na wyciek oleju, patrz podrozdział
	– Sprawdzić zewnętrzną stronę przekładni i miejsce pod napędem na wyciek oleju, patrz podrozdział
	 10.4
	32





	<TABLE ROW>
	6 miesięcy i 50 godzin roboczych
	6 miesięcy i 50 godzin roboczych

	– Sprawdzić napęd na nietypowe dźwięki podczas pracy, w razie potrzeby skontaktować się z dostawcą.
	– Sprawdzić napęd na nietypowe dźwięki podczas pracy, w razie potrzeby skontaktować się z dostawcą.
	– Sprawdzić napęd na nietypowe dźwięki podczas pracy, w razie potrzeby skontaktować się z dostawcą.
	– Sprawdzić napęd na nietypowe dźwięki podczas pracy, w razie potrzeby skontaktować się z dostawcą.




	<TABLE ROW>
	12 miesięcy i 100 godzin roboczych
	12 miesięcy i 100 godzin roboczych

	– Sprawdzić zużycie koła ślimakowego na wale, patrz podrozdział 8.2.1 ,strona 30 
	– Sprawdzić zużycie koła ślimakowego na wale, patrz podrozdział
	– Sprawdzić zużycie koła ślimakowego na wale, patrz podrozdział
	– Sprawdzić zużycie koła ślimakowego na wale, patrz podrozdział
	 8.2.1
	30


	– Sprawdzić funkcje przełączania i punkty wyłączania wyłączników krańcowych 
	– Sprawdzić funkcje przełączania i punkty wyłączania wyłączników krańcowych 
	HI
	HI

	HII
	HII

	SI
	SI

	SII
	SII



	– Sprawdzić sprzęgła w zespole odbioru mocy na prawidłowe osadzenie i zużycie, w razie potrzeby dokręcić lub wymienić.
	– Sprawdzić sprzęgła w zespole odbioru mocy na prawidłowe osadzenie i zużycie, w razie potrzeby dokręcić lub wymienić.

	– W sprzęgłach łańcuchowych KKS łańcuch i zęby lekko naoliwić i usunąć nadmiar oleju
	– W sprzęgłach łańcuchowych KKS łańcuch i zęby lekko naoliwić i usunąć nadmiar oleju

	– Sprawdzić łańcuch i połówki sprzęgła na zużycie i korozję, w razie potrzeby wymienić
	– Sprawdzić łańcuch i połówki sprzęgła na zużycie i korozję, w razie potrzeby wymienić

	– Sprawdzić napęd na mocne osadzenie, w razie potrzeby dokręcić
	– Sprawdzić napęd na mocne osadzenie, w razie potrzeby dokręcić

	– Sprawdzić przyłącza elektryczne przy silniku i wyłączniku krańcowym
	– Sprawdzić przyłącza elektryczne przy silniku i wyłączniku krańcowym









	8.2 Czynności konserwacyjne
	8.2 Czynności konserwacyjne
	8.2.1 Sprawdzić zużycie koła ślimakowego na wale
	8.2.1 Sprawdzić zużycie koła ślimakowego na wale
	▶ Ustawić napęd w położeniu bez obciążenia.
	▶ Ustawić napęd w położeniu bez obciążenia.
	▶ Odłączyć zasilanie elektryczne.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Przed wykonaniem podanych prac należy sprawdzić, czy obciążenie po rozprzęgleniu napędu nie wykona samodzielnego ruchu.
	Przed wykonaniem podanych prac należy sprawdzić, czy obciążenie po rozprzęgleniu napędu nie wykona samodzielnego ruchu.





	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Zagrożenie dla życia w wyniku sił mechanicznych! 
	Zagrożenie dla życia w wyniku sił mechanicznych!
	Po otwarciu sprzęgła i rozprzęgleniu zespołu odbioru mocy wyłączniki krańcowe przestają działać.
	▶ Zasprzęglić napęd i zespół odbioru mocy z powrotem w takim samym położeniu i przed uruchomieniem na nowo ustawić wyłączniki krańcowe.
	▶ Zasprzęglić napęd i zespół odbioru mocy z powrotem w takim samym położeniu i przed uruchomieniem na nowo ustawić wyłączniki krańcowe.






	▶ Wysprzęglić napęd z zespołu odbioru mocy, tak aby wał odbioru mocy dał się swobodnie obracać.
	▶ Sprawdzić, pokręcając wałem odbioru mocy napędu, czy przekładnia ma 
	luz
	luz
	 9
	 31
	luz


	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Typ
	Typ

	Maksymalny „luz“ na wale odbioru mocy
	Maksymalny 
	luz




	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	EWA 10
	EWA 10

	3 ° 
	3 


	<TABLE ROW>
	EWA 12
	EWA 12

	4 ° 
	4 


	<TABLE ROW>
	EWA 14
	EWA 14

	3 ° 
	3 


	<TABLE ROW>
	EWA 16
	EWA 16

	2 ° 
	2 







	8.2.2 Kontrola stanu zużycia naklejek
	8.2.2 Kontrola stanu zużycia naklejek
	▶ Sprawdzić, czy naklejki umieszczone fabrycznie są całe i czytelne.
	▶ Sprawdzić, czy naklejki umieszczone fabrycznie są całe i czytelne.
	– Oczyścić naklejki (patrz podrozdział
	– Oczyścić naklejki (patrz podrozdział
	– Oczyścić naklejki (patrz podrozdział
	 8.3
	 30


	– Wymienić uszkodzone i nieczytelne naklejki. Zwrócić się w tym celu do producenta.
	– Wymienić uszkodzone i nieczytelne naklejki. Zwrócić się w tym celu do producenta.





	8.3 Czyszczenie
	8.3 Czyszczenie
	▶ Odłączyć zasilanie elektryczne.
	▶ Odłączyć zasilanie elektryczne.
	▶ Usunąć ostrożnie większe zabrudzenia. Nigdy nie stosować do czyszczenia ostrych lub spiczastych narzędzi!
	▶ Do czyszczenia na mokro zastosować miękką szczoteczkę, mało wody i jeżeli to konieczne - łagodny środek do ręcznego mycia naczyń. Uważać, aby przez otwór odpowietrzający do przekładni nie dostała się woda. Woda może uszkodzić p...
	▶ Niedopuszczalne jest stosowanie rozpuszczalników lub agresywnych środków czyszczących. Istnieje niebezpieczeństwo negatywnego wpływu na uszczelki i ich okres użytkowania.
	▶ Niedopuszczalne jest czyszczenie napędu urządzeniem wysokociśnieniowym. Istnieje niebezpieczeństwo wniknięcia wody do przekładni i uszkodzenia w ten sposób uszczelek.



	9 Demontaż
	9 Demontaż
	Demontaż może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany personel.
	9.1 Demontaż napędu
	9.1 Demontaż napędu
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Zagrożenie dla życia w wyniku działania prądu elektrycznego i sił mechanicznych! 
	Zagrożenie dla życia w wyniku działania prądu elektrycznego i sił mechanicznych!
	Napęd mógłby uruchomić się w sposób niekontrolowany.
	▶ Zasilanie energią elektryczną należy wyłączyć przed wykonaniem jakichkolwiek prac przy napędzie czy maszynie i zabezpieczyć je przed ponownym włączeniem np. kłódką. Dotyczy to pomocniczych obwodów prądu, takich jak np. wyłączniki...
	▶ Zasilanie energią elektryczną należy wyłączyć przed wykonaniem jakichkolwiek prac przy napędzie czy maszynie i zabezpieczyć je przed ponownym włączeniem np. kłódką. Dotyczy to pomocniczych obwodów prądu, takich jak np. wyłączniki...
	zatrzymanie

	▶ Pamiętać o istniejącym niebezpieczeństwie związanym z ewentualnie resztkowo naładowanymi kondensatorami (np. w wypadku silników jednofazowych). Przed pracami konserwacyjnymi sprawdzić kondensatory odpowiednim multimetrem.






	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Zagrożenie dla życia spadającymi przedmiotami! 
	Zagrożenie dla życia spadającymi przedmiotami!
	Spadające przedmioty mogą stanowić zagrożenie dla osób.
	▶ Strefę zagrożenia należy zabezpieczyć taśmami oddzielającymi.
	▶ Strefę zagrożenia należy zabezpieczyć taśmami oddzielającymi.






	▶ Ustawić napęd w położeniu bez obciążenia.
	▶ Ustawić napęd w położeniu bez obciążenia.
	▶ Zdemontować wszystkie połączenia elektryczne.
	▶ Zdemontować połączenie pomiędzy wałem odbioru mocy a rurą odbioru mocy.
	▶ Zamienić śrubę odpowietrzającą na śrubę M6 zawartą w dostawie.
	▶ Zdemontować napęd.



	10 Usuwanie zakłóceń
	10 Usuwanie zakłóceń
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Zagrożenie dla życia w wyniku napięć elektrycznych i sił mechanicznych! 
	Zagrożenie dla życia w wyniku napięć elektrycznych i sił mechanicznych!
	W wyniku nadrzędnych funkcji, takich jak np. komunikaty o wietrze lub deszczu napęd może uruchomić się w sposób niekontrolowany nawet wtedy, jeżeli sterowanie ustawiono na 
	zatrzymanie

	▶ Zasilanie energią elektryczną należy wyłączyć przed wykonaniem jakichkolwiek prac przy napędzie czy maszynie i zabezpieczyć je przed ponownym włączeniem np. kłódką. Dotyczy to pomocniczych obwodów prądu, takich jak np. wyłączniki...
	▶ Zasilanie energią elektryczną należy wyłączyć przed wykonaniem jakichkolwiek prac przy napędzie czy maszynie i zabezpieczyć je przed ponownym włączeniem np. kłódką. Dotyczy to pomocniczych obwodów prądu, takich jak np. wyłączniki...
	zatrzymanie







	Zakłócenia może usuwać wyłącznie wykwalifikowany personel.
	10.1 Zakłócenie: Przerwa w zasilaniu prądem
	10.1 Zakłócenie: Przerwa w zasilaniu prądem
	▶ Przerwać zasilanie energią elektryczną, np. poprzez wyłączenie bezpiecznika, aby uniknąć niekontrolowanego załączenia napędu.
	▶ Przerwać zasilanie energią elektryczną, np. poprzez wyłączenie bezpiecznika, aby uniknąć niekontrolowanego załączenia napędu.
	▶ W celu przejścia na tryb pracy awaryjnej ustawić napęd w żądanym położeniu roboczym, pokręcając końcówką wału silnika przy pomocy wiertarki z adapterem z uszczelki gumowej, patrz podrozdział 
	 5.5
	 16

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Nie wolno przy tym przekroczyć położeń krańcowych.
	Nie wolno przy tym przekroczyć położeń krańcowych.





	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Szkody rzeczowe! 
	Szkody rzeczowe!
	Jeżeli stosowana jest wkrętarka o dużej prędkości obrotowej lub wiertarka udarowa, to może dojść do uszkodzenia napędu.
	▶ W czasie obracania napędu wiertarką i adapterem pracować na niskich obrotach, maks. 1400 min
	▶ W czasie obracania napędu wiertarką i adapterem pracować na niskich obrotach, maks. 1400 min
	-1

	▶ Nie stosować wiertarek udarowych!








	10.2 Zakłócenie: Silnik nie załącza się
	10.2 Zakłócenie: Silnik nie załącza się
	▶ Sprawdzić przewody elektryczne, także przyłącze wyłącznika krańcowego.
	▶ Sprawdzić przewody elektryczne, także przyłącze wyłącznika krańcowego.
	▶ Sprawdzić stycznik silnikowy użytkownika i jego ustawienie, patrz podrozdział
	 6.3
	 27

	▶ Sprawdzić, czy rolka wyłącznika krańcowego jest wychylona, patrz podrozdział
	 5.5
	 16

	▶ Sprawdzić dla napędów podłączonych do sieci trójfazowej, czy kierunek obrotów
	I
	II
	HI
	HI

	HII
	HII


	▶ W wypadku napędów z silnikiem jednofazowym może zareagować kontrola temperatury silnika. Odłączyć zasilanie elektryczne. Odczekać ok. 20 minut, aż napęd ostygnie. Z powrotem włączyć zasilanie. Jeżeli błąd wystąpi ponownie, przycz...


	10.3 Zakłócenie: Przekroczenie położenia krańcowego
	10.3 Zakłócenie: Przekroczenie położenia krańcowego
	▶ Sprawdzić pierścienie nastawcze w wyłączniku krańcowym na mocne osadzenie i ustawienie wyłączników krańcowych na prawidłowość. W razie potrzeby na nowo ustawić wyłączniki krańcowe, patrz podrozdział
	▶ Sprawdzić pierścienie nastawcze w wyłączniku krańcowym na mocne osadzenie i ustawienie wyłączników krańcowych na prawidłowość. W razie potrzeby na nowo ustawić wyłączniki krańcowe, patrz podrozdział
	 5.5
	 16

	▶ Sprawdzić elektryczne funkcje przełączania wyłączników 
	HI
	HI

	HII
	HII

	SI
	SI

	SII
	SII

	 5.5
	 16

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	▶ Sprawdzić stycznik sterowania stycznikiem zmianą kierunku obrotów na funkcję przełączania i w razie potrzeby wymienić stycznik.


	10.4 Zakłócenie: Wyciek oleju
	10.4 Zakłócenie: Wyciek oleju
	▶ Sprawdzić śrubę odpowietrzającą na prawidłowe osadzenie i położenie, patrz podrozdział
	▶ Sprawdzić śrubę odpowietrzającą na prawidłowe osadzenie i położenie, patrz podrozdział
	 5.3
	 15


	▶ W wypadku wycieku oleju prosimy o nawiązanie kontaktu z dostawcą.
	▶ W wypadku wycieku oleju prosimy o nawiązanie kontaktu z dostawcą.

	Przekładnia została przesmarowana na cały okres eksploatacji. W normalnych warunkach eksploatacji wymiana oleju w przekładni nie jest konieczna.

	10.5 Ponowne uruchomienie
	10.5 Ponowne uruchomienie
	▶ Przed ponownym uruchomieniem zapewnić prawidłowy montaż wszystkich komponentów i prawidłowe wykonanie wszystkich połączeń.
	▶ Przed ponownym uruchomieniem zapewnić prawidłowy montaż wszystkich komponentów i prawidłowe wykonanie wszystkich połączeń.
	▶ Ponownie uruchomić napęd, patrz podrozdział
	 6.5
	 28




	11 Części zamienne i wymiana części
	11 Części zamienne i wymiana części
	Zakłócenia może usuwać wyłącznie wykwalifikowany personel.
	Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i oryginalne środki smarowe.
	W wypadku powstania szkód spowodowanych zastosowaniem nieoryginalnych komponentów nieważne są żadne roszczenia z tytułu gwarancji czy rękojmi.
	Ze względu na bezpieczeństwo produktów Lock dostarcza jako część zamienną kompletne przekładnie, silniki elektryczne, wyłączniki krańcowe i potencjometry.
	Części przekładni może wymieniać lub naprawiać wyłącznie autoryzowany przez firmę Lock serwis dla klientów.
	Jeżeli napęd przestałby działać w przepisowym okresie obowiązywania rękojmi lub ustalonym okresie gwarancyjnym mimo starannie przeprowadzanych procedur produkcyjno- kontrolnych i mimo stosowania się do wskazówek dot. konserwacji (patrz podro...
	 8
	 29

	Kierując do nas zapytania i zamówienia części zamiennych prosimy o podawanie numeru zlecenia klienta zgodnego z tabliczką znamionową produktu.
	Pozostałe informacje (np. katalogi produktów) znajdują się na stronie internetowej www.lock.de
	11.1 Wymiana silnika
	11.1 Wymiana silnika
	▶ Zdemontować napęd, patrz podrozdział
	▶ Zdemontować napęd, patrz podrozdział
	 9.1
	 31

	▶ Położyć napęd na twardym podłożu, tak aby silnik znajdował się u góry.
	▶ Odkręcić śruby sześciokątne na kołnierzu silnika i zdjąć silnik.
	▶ Sprawdzić, czy na powierzchni kołnierza obudowy przekładni znajdują się resztki uszczelki i w razie potrzeby ostrożnie je usunąć.
	▶ Zamontować silnik zapasowy i dostarczoną nową uszczelkę do obudowy przekładni śrubami sześciokątnymi, moment obrotowy dokręcania 25 Nm (M 8) lub 10 Nm (M 6).
	▶ Silniki 1-fazowe: Podłączyć kabel wyłącznika krańcowego w skrzynce zaciskowej silnika, patrz podrozdział
	 11.2
	 33

	▶ Zamontować napęd, patrz podrozdział
	 5
	 13
	 6
	 21



	11.2 Wewnętrzne oprzewodowanie
	11.2 Wewnętrzne oprzewodowanie
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Przedstawione na rysunkach wewnętrzne oprzewodowanie służy pomocą wyłącznie w wypadku awarii/wymiany silnika. Wszystkie podłączenia wykonano fabrycznie.
	Przedstawione na rysunkach wewnętrzne oprzewodowanie służy pomocą wyłącznie w wypadku awarii/wymiany silnika. Wszystkie podłączenia wykonano fabrycznie.





	11.2.1 Wewnętrzne oprzewodowanie silnika 1-fazowego
	11.2.1 Wewnętrzne oprzewodowanie silnika 1-fazowego
	Rysunki oprzewodowania znajdują się na końcu niniejszej instrukcji, patrz strony 35-37.



	12 Osprzęt
	12 Osprzęt
	Kierując do nas zapytania i zamówienia osprzętu prosimy o podawanie numeru zlecenia klienta zgodnego z tabliczką znamionową produktu.
	Pozostałe informacje (np. katalogi osprzętu) znajdują się na stronie internetowej www.lock.de

	13 Składowanie
	13 Składowanie
	W czasie składowania należy stosować się do następujących wskazówek:
	W czasie składowania należy stosować się do następujących wskazówek:
	W czasie składowania należy stosować się do następujących wskazówek:

	– Napęd składować w dobrze wentylowanym i suchym pomieszczeniu.
	– Napęd składować w dobrze wentylowanym i suchym pomieszczeniu.

	– Napęd chronić przed składowaniem na wilgotnym podłożu (wykorzystywać półki lub ruszt drewniany).
	– Napęd chronić przed składowaniem na wilgotnym podłożu (wykorzystywać półki lub ruszt drewniany).

	– Napęd okryć w celu ochrony przed kurzem i brudem.
	– Napęd okryć w celu ochrony przed kurzem i brudem.

	– Przesmarować niepolakierowane części środkiem zapobiegającym korozji.
	– Przesmarować niepolakierowane części środkiem zapobiegającym korozji.



	14 Gwarancja i rękojmia
	14 Gwarancja i rękojmia
	Okresy obowiązywania gwarancji i rękojmi podano w Ogólnych warunkach handlowych.
	Podstawą okresu gwarancji i rękojmi jest okres użytkowania napędu zgodnie z grupą zespołu napędowego i przy zachowaniu wszystkich technicznych wielkości zadanych.
	W czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji napędy można otwierać wyłącznie za zgodą naszej firmy , w przeciwnym razie wygasają roszczenia w ramach rękojmi i gwarancji. Wyjątek stanowi otwarcie skrzynki wyłączników krańcowych w celu ust...

	15 Utylizacja
	15 Utylizacja
	Zgodnie z filozofią naszej firmy przejmujemy odpowiedzialność w stosunku do ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego. Dlatego celem naszym jest zachowanie sprzyjającego środowiska. 
	Zgodnie z tą filozofią prosimy o prawidłową utylizację i recycling metali i tworzywa sztucznego. Prosimy o prawidłową utylizację komponentów elektronicznych, takich jak gotowe płytki drukowane.
	Smary i środki czyszczące należy usuwać zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego. Prosimy o stosowanie się do ustawowych przepisów.
	Należy koniecznie stosować się do wskazówek bezpieczeństwa i użytkowania zawartych w dokumentacji technicznej.

	Zastrzegamy sobie prawo do zmian.
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	Lock Antriebstechnik GmbH
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